\\\“\“l"!“/’f

. N/
Q EL spol. s r.o. =
Radlinského 17A, 052 01 Spi$ska Nova Ves

e,

.

B

GSNAS

‘ %~y | Reg.No.038/5-025
Akreditované skoSobné laboraloria podla ISOANEC 17025: 2017 A ARRS
EL Lobs
a CONSCIO company
s - Strana: 1 2z 2
Protokol o skuske ¢.: 23/01982 )
Vytlatok: 3 z 3
Zakaznik - objednavatel skasok
Objednavatef: Obec Nalepkovo Déatum prevzatia vzorky: 10.02.2023
{meno a adresa) Stredny riadok 384/1, 05333 Nalepkovo ’ o
Odosielatel" Obec Nalepkovo, Datum vykonania skiSok od: 10.02.2023
Zmluva | objednavka: 1072023 do: 14.02.2023
Zakazka (Cislo a oznadenie):  23-01235 Détum vyhotovenia protokolu: 14.02.2023
Vzorku odobral: Valko, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
Lab. ¢islo vzorky | 23-002675 Protokol o odbere vzorky ] VALPVI23111
Oznadenie vzorky | Rdmska osada - pila - vydajnik vody
Typ vzorky Vody pitné

Vyhlasenie stladu / nesiiladu vysledkov skigok s poZiadavkami
Testovana vzorka vody

VYHOVUJE
poZiadavkam Vyhlasky Minislersiva zdravotniciva SR &. 247/2017 Z.z. a Vyhladky Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 97/2018 Z.z.

a  Vyhlasenie sufadu/nesiladu sa uvadza na zdklade poZiadavky zékaznika a bolo vylvorené na zaklade porovnania vysledkov skisok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhladke Ministerstva zdravotnictva SR ¢&. 247/2017 Z.z. z 9.oktdbra 2017, ktorou
sa ustanovujl podrobnosti o kvalite pilnej vody, kontrele kvality pitnej vody, programe monitorovania a manaZmenle rizik pri zasobovani
pitnou vodou a vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR & 97/2018 Z.z. z 19. marca 2018, ktorou sa meni a dopliia Vyhlaska MZ SR €.
24772017 Z.z.

Pri vyhlaseni siladu/nesdladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, éast protokolu fen so sUhlasom laboraldria.

Uvedené vysledky sa tykajl len testovanej vzorky a nenahradzaju schvalenie skianého predmetu prisludnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - vysledky sa vztahujii na vzorku, ako bola prijata.
Laboratorium nezodpoveda za informéacie poskylnuté zakaznikom, ktoré mdzu mat' vplyv na platnost' vysledkov.

Miesto vykonu skisok {ckrem terénnych a subdodavek) je totoiné s adresou uvedenou v zahlavi.

Skisobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky skoSok moZno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované si iba pisomne podané reklamacie,

Schvilil a za spravnost protokolu zodpoveda:  RNDr. Tothova Eva, Vedica LM
Datum: 14.02.2023
Protokol dostane:  Obec Nélepkove

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Vysledky skisok
Mikrobiologické parametre
. i A v
Skatka  parameter f;‘mﬂ’a Limit Vislodok skitky | “reoctnd | potodicky predpis iplisons s&"k‘,
. . IP7.2b, (STNEN )
Potet koliformnych baktérii KTJA00ml ] Kultivadna F 1S0 9308-1) vyhovuje A
Za sprévnost vysledkov zodpoveds : Ing. Zuzana KolcOnova, zéstupca LMB
Skasobné metody
Skratka metédy Nazov metédy
Kultivalné F Kultivaéné metdda po filtracii
Pouzité skratky: IP - Intemy predpis
Typ skudky: A - akredilovana, N - neakreditovand, T -terénna, § - subdodavka (exiernd sluzba)
Nelstoty merania pre vielky skisky sa k nahliadnutiu v skidobnom laboratoriu.
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