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Nézov a adresa skuSobného laboratéria: Nézov a adresa zdkaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Obec Nalepkovo
Robotnicka 820/36, 039 01 Turgianske Teplice Stredny riadok 384/1
ICO: 53 248 376 053 33 Nalepkovo
Pracovisko: SLOVENSKO

Skasobné laboratérium Turélanske Teplice

Robotnicka 820/36, 039 01 TurGianske Teplice

tel: 043/490 1562

RegistrationEnviroSK@etcee eurofins.com, www.eurofins.sk

Détum prevzatia vzorky: 19.08.2025  Datum vykonania skagky: 19.08.2025 - 01.09.2025 Datum vystavenia protokolu: 01.09.2025

Informécle o odbere vzorky:

Déatum odberu: 19.08.2025 11:40

Teplota vzorky pri odbere: 12,0 °C

Miesto odberu: QObec Nélepkovo

Vzorku odobral: Marek Niznik, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

Metdda odberu: 8PP-001 Odber pitnych vbd (A)

Postup odberu: bodova vzorka

Plan odberu; Protokol o adbere &.: MN-18082025-5

Informacie o vzorke: 104-2025-00033501
# Nazov vzorky: pritok do vodojemu Pila - pramei

Spdsob uskladnenia: Chladnitka 1°C - 5°C

Material: Surova voda
Mikroblologické skisky
Parameter Jednotka Povolend hodnota Vysledok merania Neistota  SkiaSobndmetéda H SL TS

merania*
Bezfarebné bi¢ikovce jedince/ml . 0 - STN 7577111 SA
Vidknité baktérie okrem Fe a Mn jedince/ml 0 STN75 7711 SA
bakdgril
Mikromycéty jedince/ml 0 STN 757711 SA
Zivé organizmy jedince/ml max, 10 0 STN 75 7711 vV - SA
Mftva organizmy jedince/m] 0 STN 757711 SA
Zelezité a manganové baktérie % 0 STN 757712 SA
Abioseston % - 1 20%  STN757712 .- BA
Crevné enterokoky KTJH00 ml max, 300 3 18%  STNENISO 7899-2 vV - SA
Escherichia coli KTJ00 mil max, 25 2 23%  STNENISO v - SA
9308-1:2015
Koliformné baktérie KTJ100 ml max, 50 5 2%  STNENISO Vv - SA
9308-1:2015

Kultivovatefné mikroorganizmy pri KTJ/ml - 28% 10" 15%  STNENISO 6222 - - 8A
22°C
Kuttivovatelné mikroorganizmy pri KTJ/mi - 24 x10! 13%  STNENISO6222 - - S8A
3%°C
Fyzikdlne a chemické skusky
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Fyzikélne a chemické skudky
Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania  Neistota  Princip SkiZobna matéda H SL TS
hodnota merania*
Alkalita celkové (KNK 4,5) mmoti - 09 13% Titracia STN EN 1SO 9963-1 - TR A
Ambnne ibny mgf max, 0,5 <002 - Spektrofolometria  STN IS0 7150-1 v TR A
(UVAMIS)
Antimén (Sb) pgi max, 10 <1 ICP-MS LS-PP-CH-85 v TR A
Arzén (As) ugi max, 10 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 v TR A
Bér (B) mgl - <0,03 - ICP-OES STNEN ISO 11885 - TR A
Dusiénany mgh - 6,17 10% IC-EC {5-PP-CH-80 - TR A
Cusitany mgfl - <0,026 IC-EC LS-PP-CH-80 - TR A
Fluoridy mgf max, 1,5 0,043 10% IC-EC LS-PP-CH-80 v TR A
Horélk {Mg) mgi . 46 6% ICP-OES STNEN ISO 11885 - TR A
Chioridy (C1) mgh . 1,03 10%  IC-EC LS-PP-CH-80 - TR A
Chrbm (Cr) wofll - <1 - ICP-OES STNEN ISO 11885 - TR A
Chemicka spatreba kyslika mgi max, 3 11 10% Titracia LS-PP-CH-5 VvV TR A
manganistanom
Kadmium (Cd) ugi - <03 - ICP-OES STNEN ISO 11885 - TR A
Mangén {Mn) ugl max, 50 <5 . ICP-OES STNEN ISO 11885 v TR A
Med (Cu) mgfl max, 2,0 <0,003 ICP-OES STNEN 1SO 11885 vV TR A
Nikel {Ni) ugh max, 20 <5 5 ICP-OES STN EN ISO 11885 v TR A
Olovo {Ph) pgh max, 10 < ICP-MS LS-PP-CH-88 v TR A
Ortut (Hg) [EhT] max, 1 <01 ICP-MS LS-PP-CH-85 v TR A
pH - 7.6 0,06 Potenciometria LS-PP-CH-15 TR A
Slrany mgAl - 248 10% IC-EC LS-PP-CH-80 TR A
Selén (Se) pol max, 20 < ICP-MS LS-PP-CH-85 v TR A
Vipnik (Ca) mgA . 144 6%  ICP-OES STNEN IS0 11885 TR A
Vapnik a hor&lk mmold S 0,55 Vypotet LS-PP-CH-67 TR N
Vodivost pri 20°C mSim - 14,16 6% Kendukiometria LS-PP-CH-17 TR A
Zelezo (Fe) mgi max, 0,2 0,019 2% ICP-0ES STNENISO 11885 VvV TR A
Absorbancia {254 nm, 1 cm) max, 0,08 <0,01 Spektrofotometria  SPP INO.M.154 v SA
Celkové kyanidy wgh S <5 Spekirofotomelria  $PP INOM.021 - - SA
Farba mgA Pt max, 20 <2 Spekirofotometria 3PP INO.M.051 v SA
Pach - Prijatefny ** - Senzorické analyza STN EN 1622 - SA
Zikal FNU max, § 0,23 2% Nefelomelria 3PP INO.M.052 v SA
Benzo{a)pyrén pgh s <0,003 8 LC-FLD PN-ENISO 17693:2006 - - SA
Suma PAU ugil max, 0,1 <{,006 - LC-FLD PN-EN 1SO 17893:2005 Vv - SA
Benzén ugft - «0,25 - HS-GC-MS PN-1SO 11423-1:2002 - - SA
Chlérbenzén ug . <0,25 - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; - - SA
PN-EN ISC 10301:2092
Dichiérbenzény (suma) pgil - <0,25 - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; - - 8A
PN-EN ISC 10301:2002
1,2-Dichldretan ugh . 0,25 - HS-GC-MS PN-EN 1SO 10301:2002 - - SA
Vinylchlorid pght . <0,25 - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; - - SA
PN-EN 1SO 10301:2002
Tetrachléretén ug - <0,25 - HS-GC-MS PN-EN 1SO 10301:2002 - - SA
Protokol o skiike &. AR-25-KT-032435-01 Strana 21§
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Fyzikdlne a chemické skudky

Paramater Jednotka Povolend Vysledok merania  Neistota  Princip Skdgobnéa metéda H SL TS
hodnota merania*

Trichldretén Hgi 3 0,25 HS-GC-MS PN-EN IS0 10301:2002 - - SBA

Tetrachléretén a trichléretén Hgfl - <0,25 HS-GC-MS PN-EN IS0 10301:2002 - SA

Bromoform (Tribrémmetan) mgl - <0,00025 HS-GC-MS PN-EN I1SO 10301:2002 - SA

Brémdichlérmetén mg/l - «<0,00025 HS-GC-MS PN-EN I1SO 10301:2002 - SA

Chloroform mgi - <0,00025 - HS-GC-MS PN-EN ISO 10301:2002 - - 8A

Dibrdmehidmetan mgll = <0,00025 - HS-GC-MS PN-EN ISO 10301:2002 - - 8A

Trihalometany suma mgl <0,00025 - HS-GC-MS PN-EN 1S0 10301:2002 - - SA

Carbendazim pall <0,005 - LC-MSMS [direct  Intemal Method - - SA
injection - Det +]

2-Hydroxy-terbutylazin ugh - <{0,005 - LC-MSMS [direct  Infemal Method - BA
injaction - Dat 4]

Alrazin pgll - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - 8BA
injection - Det +]

Atrazin, desizopropyl- pgfl - <0,005 - LC-MS/MS [ditect  Intemnal Method - -  BA
injection - Det +]

Atrazin, 2-hydraxy- pah . <0,005 . LC-MS/MS [direct  !ntemal Method - - 5A
injection - Det +}

Atrazin, desetyl- Hgi - (3,005 - LC-MS/MS [direct  Intenal Method - - SA
injection - Det +]

Terbutylazin, desetyl- pgf - <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemnal Method - - BA
injection - Det +]

Terbutylazin-desetyl-2-hydroxy pgf - <0005 - LC-MSMMS (direct  Intemal Method - - 8BA
injection - Det +]

Simazin, 2-hydroxy- ugll - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intenal Method - SA
injaction - Det +]

Metamitron pgh - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Dat +]

Metribuzin ugh <(,005 - 1.C-MS/MS [direct  Internal Mathod - - 8A
injection - Det +)

Prometryn g/l - <0,005 - LC-MSMS [direct  Intemal Method - - SA
injection - Det +)

Propazin [T - <0,005 - LC-MS/MS [direct  [nternal Method - S8A
injection - Det +]

Simazin pgil - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Det +

Terbutylazin pgll - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Inlemal Method - - 8BA
injection - Det +]

Terbutryn Hgfl - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method - - SBA
injection - Dat +]

Alachiér gl - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - SA
injection - Dat +]

Chloridazon, methyl-desphenyl- pah . <0,02 LC-MS/MS [direct  Internal Method - - BA
injection - Det +]

Dimethachlor poll - <0,005 LC-MSMS [direct  Intemal Method - - SA
injection - Det +)

Dimeténamid vratane inych pol - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - - BA

izomérovych zmesi vritane injection - Det +]

dimeténamidu-p {suma izomérav)

Flufenacet ugh - <0,005 - LC-MS/MS [diract  Internal Method - SA
injection - Det +]

Protokol o skiske & AR-25-KT-032435-01
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FyzikéIne a chemické skaky

Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania  Neistota  Princip Skasobné metéda H SL TS
hodnota merania®

Metazachlér pg/l - <0,005 - LC-MS/MS [direct  internal Method - SA
injection - Det +]

Metolachlor pgll . <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

S-Metolachior Hell - <0,100 - LC-MS/MS [after  internal Method SN
dirgct injection - Det
|

Chiorsutfuron woll - <0,005 - LC-MSMS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

Chilorotoluron ugll - <0,005 - LC-MS/MS {direct  Intemnal Msthod SA
injection - Det +]

Desmetyl-isoproturon ugl - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method - SA
injection - Cet +]

soproturon paft - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - 8A
injection - Dat +)

Linuron gl - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

Nicosulfuron ught <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +)

Cyproconazole ugh - <0005 . LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det 4]

Epoxiconazole pgfl - <0,005 - {C-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +}

Prochleraz pgll - <0,02 - LC-MS/MS [direct  Intenal Method - SA
injection - Det +}

Propiconazole ugfl - <0,005 - L C-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +}

Tebucenazole ugh - <0,005 - LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

Azoxystrobin wgil - <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemal Method SA
injection - Det 4]

Chloridazon gl - <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

Etofumesat pgi - <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Methed - S8A
injection - Det 4]

Lenacil pafl - «0,005 LC-MS/MS (direct  Intenal Method - SA
injection - Det 4]

Mesotrione Wafl - «0),02 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +}

Pendimethalin pgil - «0,005 LC-MS/MS [direct  Intemnal Method SA
injection - Det +)

Quinmerac ugh - <0.005 LC-MS/MMS [direct  Intemal Method SA
injection - Det +}

Celkové objemova aktivita alfa Ba/l max, 0,2 0,07 60% Proporciondlnym  STN 757611 kap.4 - 8A
detskiorom

Celkova objemova aktivita bata Bg/l max, 0.5 <0,10 Proporciondlnym  STN 757612 SA
detektorom

Objemova aktivita Radén 222 Byl max, 100 17 20% Emanometrické STN 75 7615 kap.2 SA
stanovenie

Postdenie suladu [ nesiiladu

Protokol o skiagke &. AR-25-KT-032435-01
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Vysledky merani sledovanych mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovane] vzorky vedy st v sdlade s limitnymi hednotami na kvalitu surovej vody pre kategdriv
A1 podra Prilohy €.1, Vyhlésky MZP SR €. 354/2023, klorou sa meni a doplfia vyhl.636/2004 Z.z., kiorou sa ustanovujil poziadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie
kvality vody vo verejnych vodovodoch.

Viysledky merani sledovanych fyzikdlnych a chemickych parametrov analyzovanej vzorky vody si v silads s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvalily surovej vody kategérie
A1 podra Prilohy £.1 Vyhla8ky MZP SR & 354/2023, ktorou sa meni a doplita vyhl636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujii poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie
kvality vody vo verejnych vodovodoch. Suma pesiicidov nepresahuje limitnd hodnotu 0.5 mgfl,

Vysledky merani sledovanych radiologickych parametrov analyzovanej vzorky vody si v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality surovej vody kalegbrie A1 podla
Prilohy &.1 Vyhlaky MZP SR &, 35412023, Korou 5a meni a doplfia wh!.636/2004 Z.2.,, Klorou sa ustanevujii poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody
vo verejnych vedovedoch.

Kon&tatovanie(nia) suladu / nesiladu so Specifikiciou (alebo poZiadaviami) vychddza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre roz&irent neistotu vysledkov meranl, na kiorych
je zaloZené rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-GB:09/2019,
Postidenie sdladu f nestadu nie je moZné zamiehat za vysledky posiidenia zhody vykonané inSpekénym alebo certifikatnym organom.

Vysvetlivky:  H - hodnotenie TS - typ skddky
V - vyhovuje A - akreditovan skiska vykonand vo viastnom skaSobnom laboratériu
NE - nevyhovuje N - neakreditovana skika vykonand vo viastnom skiiSobnom laboratériu
(A} - akreditovany odber SA - akreditovand skiSka vykonand subdodavatelsky
8A) - akreditovany odber vykonany subdodavatelsky SN - neakreditovana skiSka vykonané subdodavatelsky
PP - &andardny pracovny posiup (TM} - skai%anie mimo laboraléria u zakaznika

ND - danou met6dou nedetekovatelné
LOGQ, LQ -~ medza stanovenie metddy
KTJ - koldniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné mno¥stvo
m - najvyssia povolena hodnola pri jednovzorkovom hodnotenl
M, c - "M" |e najvy3Sia povolend hodnota pre podet vzoriek "c” z 5 pri pétvzorkovom hodnoteni
* - raz8lrend nelstota merania - odberu vzorky a anatyzy - uréena s koeficientom rozirenia k=2 (s pravdepodobnosfou 95%). Ak vzorku odobral zékaznik,
neistola odberu nie Je k dispozicii,
- roz5lrend naistota uvedend v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
** - Prijatelnafy pre spotrebitefov a bez abnorméinych zmien
SL - laboratérium vykonévajlce skusku: NZ-Nové Zamky, TR-Turtianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-TrabiSov

Prahldsenie:  Laboratdrium nezodpoveda za informécie dodané zakaznikom (#), kioré mdZu maf vplyv na platnost vysledkov. Ak vzarku poskylol zdkaznlk, vysledky sa
vztahuji ku vzorke, tak ako bola do laboraléria prijata. Meradld a meracle zariadenia poufité na skiisky boli kalibrovand alebo overené v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Vysledky sa tykaji iba predmetu skiSok a nenahradzaji iné dokumenty napr. spravneho charakieru. Vysledok oznadeny v iomto
protokole ako neakreditovana skiska nle je predmetom akrediticie. Viysledok oznadeny v tomto prolokole ako subdodévka je vysledkom merania
subdodavatela na zklade kontraktu. Protokol mbZe byt reprodukovany len vo farebnej verzii, vratane vElefiovania de propagatnych materidlov atolen s
pisomnym sthlasom skadobného laboratéria a v rozsahu tohto sihfasu, Akékolvek pozmefiovanie, vyholovovanie képil €asti skadobného protokolu je
nepovolend a takyto prolokol sa stava automaticky neplalnym. Overenie pravosli a iiptnosti protokolu je moZné na zaklade Ziadosti vykonat na pracovisku
skidobného aboratéria, kioré je uvedens v zahlavl pratokolu - Nézov a adresa skisobného laboratéria® Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je
signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratérii.

Viysledky analyz elekironicky validoval(i):
Ing. Viera Valkova
Vedica Skasobného laboratdria Turdianske Teplice

Vyholovil: Viktéria Uzsakova
Protokol o skiske schvilil:
Ing. Viera Valkova
Vedica SkaSobného laboratéria Turfianske Teplice

ram!
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Overenig platnosti dokumentu

LABORATORIUM o
SNAS &

¢. S-408
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Protokol o skuske ¢.: 10321/2025
1. Objednévatel ska¥ok :

Nézov organizdcie :  Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Adresa organizicie : Komjaticka 73, 940 02 Nové Zamky
ICO: 5324 8376

2. Oznadenie zakdzky : L25/0981 Cislo objedndvky : SK0114811686 zo dfa 19.08.2025

3. Matrica odobratej vzorky: voda

4. Druh vzorky: surova voda

5. Dévody odberu a analyzy vzorky: VyhliZka & 636/2004 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia, ktorou sa ustanovuju
poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnjych

vodevodoch
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu : Vzorku odobral : objednévatel’
Ozmadenie zdroja : 104-2025-00033501 Détum odberu : 19.8.2025
Evidenéné &islo vzorky:  10321/2025 Datum prevzatia vzorky : 21.8.2025
7. Vysledky skii¥ok :
Rédiologické ukazovatele
Niézov skitdky | A alebo 111 | Neistota dano PouZitd Meraci pristroj Typ
(merand jednotka) (Bg/) metodika skisky
Ave-alfa 0,07 60% 0,04 STN 75 7611 alfa beta automaticky A
( Ba/l ) kap. 4 merad EMS 3
AVe-beta 0,10 0,1 STN 75 7612 alfa beta automaticky A
( Ba/l ) meraé EMS 3
dVRn122 11,7 20% 0,5 STN 75 7615 dvaojtrasovy A
( Ba/l ) kap. 2 analyzitor MC 2256

Vysvetlivky:

S - skiska vykonand externym poskytovatel'om vykonu skuky.

Neistota - relativna roz&irena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, v pripade (A} zahriiuje neistotu merania a odberu,

v pripade (N} nezahriinje neistotu cdberu.

a - objemovi aktivita, m - hmotnostnd koncentricia, av - celkové objemov4 aktivita, aND - najmen$ia detegovatel'nd objemové aktivita
(na hladine vyznamnosti 35%)

Razhodnutic o registracii sluZby doleZitej z hladiska radia&nej ochrany na stanovenie ridiologickych ukazovatel'ov kvality pitnej,
pramenitej a minerilnej vody Regionilneho liradu verejného zdravotnictva v Banskej Bystrici - &islo spisu : 2806/2018.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vzt'ahujii ku vzorke, ako bola dedana. Laboratérium nezodpoveda za informécie o vzorke, ktoré dodal zakazmik.
Protokel o skiifke mdZe byt reprodukovany len kompleny a Fiadna jeho East’ nesmie byt’ pouZiti bez shhlasu laboratoria k propagagnym
alebo publikagnym téelom.
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8. Dopliiujiice informicie :
Miesto vykonu skidky: INGEQ-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiolégie, Bytéicka 16,010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Svrikova Anna

Odchylky, doplnky alebo vinimky oproti normovanej skiske: -

Détum vykonania skfok : 21.8.2025-  26.8.2025 Dtum vydania protokolu : 27.8.2025
Podet listov protokolu : 2

Protokol schvilil: Mgr. Klincova Monika
7] -

koniec protokolu






