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Nézov a adresa skiobného laboratéria: Nazov a adresa zakaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Obec Nalepkovo
Robotnicka 820/36, 039 01 Turclanske Teplice Stredny riadok 384/1
t€0: 53 248 376 053 33 Nalepkovo
Pracovisko: SLOVENSKO

Skusobné laboratérium Turélanske Teplice

Robotnicka 820/38, 139 01 Turlianske Teplice

tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@etcee.eurofins.com, www.eurofins.sk

Détum prevzatia vzorky: 13.05.2025  Datum vykonania skugky: 13.05.2025 - 20.05.2025 Déatum vystavenia protokolu: 22.05.2025
Informécie o odbere vzorky:
Datum edberu: 13.05.2025 10:00
Teplota vzorky pri odbere: 11,9°C
Miesto odberu: Obec Nalepkovo, Romska osada "Plla” byt £.10
Vzorku odobral: Marek NiZnik, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Metdda odberu: §PP-001 Odber pitnych vod (A)
Postup odberu: bodova vzorka
Pié&n odberu: Protokol o odbere &.: MN-130520254
Informécie o vzorke: 104-2025-00017804
# Nazov vzorky: Byt &. 10 - kuchyia
Sposob uskladnenia: Chladniéka 1°C - 5°C
Materiél: Pitn& voda - hromadné zésob., viastny zdroj - Minimalny rozbor pdf. Viyhlaska MZSR 91/2023 Z.z.
Mikrobiologické skidsky
Parameter Jednotka Povolend hodnota Vysledok merania Nelstota  SkaSobndmetdda H SL TS
merania*
Visknité baktérie okrem Fe a Mn jedincefm <0 0 . STN 757711 v SA
baktérii
Mikromyoéty jedince/m| <0 0 STN75 7711 v SA
Livé organizmy jedince/m 0 0 STN757T11 v SA
Mftve organizmy jedince/m| <30 0 STN757711 v SA
Zelozité a manganové baktérie % s10 0 STN 75 7712 v SA
Abioseslén % s10 1 20%  STNT757712 v SA
Crevné entorckoky KTJM00 ml <0 0 - ST EN 1SO 7899-2 v SA
Escherichia coli KTJH00 mi =0 0 - STNENISO v SA
9308-1:2015
Koliformné baktérie KTJH00 ml 50 ] - STNEN ISO v SA
9308-1:2015
Kultivovatené mikroorganizmy pr KTm <200 5 15%  STNEN ISO 6222 v SA
22°C
Kultivovatelné mikroorganizmy pfi KT Jim| <50 8 13%  STNENISO 6222 v SA
36°C
Fyzikdlne a chemické skisky
Parameter Jodnotka Povolend  Vysledok merania Neistota  Princip Ski3obna metdda H SL TS
hodnota merania*
Aménna iGny mgh max, 0,5 <0,02 Spektrofolometria ~ STN ISO 7150-1 Vv TR A
(UVIVIS)

Protokol o skiske &, AR-25-KT-017831-01
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Fyzikilne a chemické skagky
Paramster Jednotka Povolend Vysledok meranla  Neistota  Princlp Skiiobna metbda H SL TS
hodnota merania*
Dusiénany mgh max, 50 6,21 10% IC-EC LS-PP-CH-80 vV TR A
Dusitany mg/ max, 0,5 <0,026 - IG-EC LS-PP-CH-80 v TR
Chemicka spotreba kysllka mg max, 3 08 20% Titracia LS-PP-CH-5 vV TR A
manganistanom
Mangén (Mn) gl <50 <5 - ICP-OES STN EN ISO 11885 VvV TR A
pH 6,595 745 0,06 Potenciometria LS-PP-CH-15 vV TR A
Vodivost pri 20°C mSim may, 125 83,2 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 vV TR A
Vofny chlbr mgi max, 0,3 0,04 20% Spekirofotometria  SPP INO.M.070/B (TM) V NZ A
Zetezo (Fe) mgi <0,2 0,02 2% ICP-OES STN EN I1SO 11885 VvV TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) <0,080 c.010 3% Spektrofotometia  SPP INO.M.154 Vv - BA
Farba mgA Pt 15 <2 g Spekirofotometia  SPP INO.M.051 Vv - SA
Pach - Prijatelny ™ - Senzorickd analyza STN EN 1622 - - BA
Zékal FNU <5 0,26 2% Nefelometria 8PP INO.M.052 Vv - BA

Postidenle siiladu ! nasdladu
Virstedky meranl sledovanyeh mikrobiologickych a biclogickych parametrov analyzovanej vzorky vody sii v silade s limitnymi hodnotami ukazovateflov kvality vody podfa

VyhldSky Ministerstva zdravotnictva SR £.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovujli ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pr

monitorovan pitnej vody, manaZment rizlk systému z4sobovania pitnou vodou a manaZment rizlk domovych rozvednych sysiémov.

Vysledky meranl sledovanych fyzikdinych a chemickych paremetrov analyzovanej vzorky vody si v stlade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podfa Vyhlasky
Ministerstva zdravotnictva SR £.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovuji ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality leplej vody, postup pri
monitorovan( pitnej vody, manaZment rizlk systému zdsobovania pitnou vodou a manaZment rizlk domovych rozvodnych systémov.

Kon3tatovanie{nia) siladu / nestiladu so Specifikiciou {alebo poZiadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre roz8lreni neistotu vysledkov meranl, na kiorych
je zaloZené rozhodovacie pravidio v zmysle dokumentu ILAC-G8:08/2019.
Posudenie siladu / nesiiladu nie je moZné zamiefiat za vysledky postdenia zhody vykonané in3pekénym alebo certifikatnym organom.

Vysvetlivky:

Prehlasenle:

Protokol o ski¥ke €. AR-25-KT-017831-01

H - hodnolenie TS - typ skisky
V- vyhovuje A - akreditovand skigka vykonané vo viastnom skdSobnom laboratériu
NE - nevyhovuje N - neakreditované ski8ka vykonana vo viastnom skiobnom laboratériu

(A} - akreditovany odber
gSA) - akreditovany odber vykonany subdodévateflsky
PP - 3tandardny pracovny postup
NGO - danou metédou nedelekovatefné
LOQ, LQ - medza stanovenie melédy
KT - keldniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné mnoZstvo
m - najvy&sia povolend hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni
M, ¢ - "M" je najvySSia povolend hodnota pre podet vzoriek *c* z 5 pri patvzorkovom hednotend
* - rozirend neistota merania - odber vzorky a analyzy - urdend s koeficientom roziirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%). Ak vzorku odobral zakaznfk,
neistola odberu nis je k dispozicii.
- roz8lrené neistota uvedend v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
** - Prijatelndfy pre spotrebitefov a bez abnormalnych zmien
SL - laboratérium vykondvajlce skaSku: NZ-Nové Zémky, TR-Turlianske Teplice, RK-RuZomberck, TV-Trebidov

Laboratérium nazodpovedé za informéacie dodané zdkaznikom (#), ktoré md2u mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskylol zdkaznik, vysledky sa
vztahujl ku vzorke, tak ako bola do laboratéria prijata. Meradlé a meracie zariadenia pouZité na skidky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
melrologickych predpisov. Visledky sa tykajl iba predmetu skiiSok a nenahradzaju iné dokumenty napr. sprévneho charaklenu. Vysledok oznageny v tomto
protokole ako neakreditovand skiSka nis je predmetom akrediticie. Visledok oznadeny v tomto protokole ako subdoddvka je vysledkom merania
subdodavatela na zaklade kontraktu. Protokol mbZe byf reprodukovany len ve farebnej verzii, vratane vilefiovania do propaganjch materidlov ato len s
pisomnym sihlasom skaSobného laboratdria a v rozsahu tohte sihlasu. Akékolvek pozmediovanie, vyhotovovanie kopil Zasti skiobného protokolu je
nepovolené a takyto protokol sa stéva automaticky neplatnym. Overenie pravosti a Gpinosti protokolu je moZné na zéklade Ziadosti vykonal na pracovisku
skuSobného laboratdria, ktoré je uvedend v zahlavi protokolu — Nazov a adresa skuSobného laboratéria” Laboratdrium je akraditované SNAS, kiory je
signatsrom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie |aboratdril.

SA - akreditovand skiSka vykonana subdodavatefsky
SN - neakreditovana skiska vykonana subdodavatefsky
(TM) - skisanie mimo laboratéria u zdkaznika
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Vysledky analyz elektronicky validaval(i):
Ing. Viera Valkova
Ved(ca SkiSobného laboratéria Turkianske Teplice

Vyhotovil: Nina Hméiarova
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Overenia platnosti dokumentu
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Protokol o skufke &, AR-25-KT-017831-01

Protokol o skiske schvilil:
Ing. Viera Valkova

Vediica Skufobného laboratdria TurGianske Teplice
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Protokol o skaske & AR-25kT-017830-01 | KN VAR AMANALE
Nézov a adresa skusobného laboratéria: Nazov a adresa zdkaznika:

Eurofing Environment Testing Slovakia s.r.0. Obec Nalepkovo

Robotnicka B820/36, 039 01 Turéianske Teplice Stredny riadok 38411

ICO: 53 248 376 053 33 Nalepkovo

Pracovisko: SLOVENSKO

Skuidobné laboratoérium Turéianske Teplice

Robotnicka 820/36, 039 01 Turianske Teplice

fel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@etcee.eurofins.com, www.eurofins.sk

Détum prevzatia vzorky: 13.05.2025

Détum vykonania skGsky: 13.05.2025 - 20.05.2025

Dé4tum vystavenia protokolu: 22.05.2025

Informécie o edbere vzorky:

Datum odberu: 13.05.2025 10:20

Teplota vzorky pri odbere: 124°C

Miesto odberu: Obec Nalepkovo, Zdravotné stredisko - lesy obce

Vzorku odobral: Marek NiZnlk, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.0.

Metéda odberu: $PP-001 Odber pitnych vad (A)

Postup odberu: bodova vzarka

Plén odberu: Protokoi o odbere £.: MN-13052025-5

Informécie o vzorke: 104-2025-00017803
# Nazov vzorky: toaleta - kohutik

Sposob uskladnenia: Chladnitka 1°C - 5°C

Material: Pitna voda - hromadné zasob., viastny zdroj - Minimalny rozbor pdr. Vyhladka MZSR 91/2023 Z.z.
Mikrobiologické skasky
Parameter Jadnotka Povolend hodnota Vysledok meranla Neistota  SkaSobnémetéda H SL TS

merania*
Viknitd baktérie okrem Fe a Mn jedince/m| <0 0 STH 75 TT1 Y SA
baktérii
Mikromycéty jedince/ml <0 0 STN75 7M1 v SA
Zivé organizmy jedince/ml =0 0 STN 75 7711 v SA
Mitve organizmy jedince/m! <30 0 STN75 711 v SA
Zelezits a manganové bakiérie % s10 0 STN75712 v SA
Abiosestén % <10 1 29%  STN757712 v SA
{revné enterokoky KTJH00 mi <0 0 STMENISO 78982  V SA
Escharichia coli KTJHO0 mi <0 0 STNENISO v SA
9308-1:2015
Koliformné baktérie KTJH00 mil <0 0 STNENISO v SA
9308-1:2015
Kultivovatefné mikroorganizmy pri KTJimi <200 2 15%  STNENISO6222 v SA
22°C
Kultivovatelné mikrocrganizmy pri KTJimi <50 0 STN EN1SQ 6222 v SA
36°C
Fyzikalne a chemické skuisky
Parameter Jodnotka Povolend Vysledok merania Neistota  Princip Skd§obna metbda H SL TS
hodnota merania*
Aménne ibny mgfl max, 0,5 <0,02 Spekirofotometia  STN IS0 7150-1 VvV TR A
{UVVIS)

Protokol o skiike & AR-25-KT-017830-01 Stana 113
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Fyzikalne a chemické skdsky

Parameter Jodnotka Povolend  Vysledok merania Neistota  Princip Skidobna metéda H SL TS
hodnota merania*

Dusinany mg max, 50 58 10% iC-EC LS-PP-CH-80 vV TR A
Dusitany mgi max, 0,5 <0,026 - IC-EC LS-PP-CH-80 v TR A
Chemicka spotreba kyslika mgh max, 3 08 20% Titrécia LS-PP-CH-5 vV TR A
manganistanom

Mangan {Mn) ugh <50 <5 5 ICP-OES STNEN ISO 11885 V TR A
pH 6,595 7.38 0,06 Polenciometria LS-PP-CH-15 vV TR A
Vodivost pri 20°C mS/m max, 125 10,56 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 v TR A
Volny chiér mgfl max, 0,3 0,04 20% Spektrofolornetria 8PP INO.M.OT0/B (T} Vv N A
Zelezo {Fe) mgf 0,2 <001 - ICP-OES STNEN ISO 11885 VvV TR A
Absorbantia (264 nm, 1 cm) 50,080 <001 g Spekirofotometria 3PP INO.M.154 Vv - SA
Farba mgi Pt <15 <2 . Spektrofotometria  $PP INO.M.051 V¥V - SBA
Pach - Prijatelny ** - Senzorickd analyza STN EN 1622 - - SA
Zikal FNU <5 018 2% Nefslometria SPP INO.M.052 Vv - BSA
Postdenle sdl tilady

Vysledky meran sledovanych mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovane vzorky vody si v sulade s imitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podfa
Vyhlasky Ministersiva zdravotnictva SR &£.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovujl ukazovatele a imitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manaZment rizik systému zésobovania pitnou vodou a manaZment rizlk domovych rozvodnych systémov.

Vysledky merani sledovanych fyzikdlnych a chemickych parametrov analyzovane] vzorky vody sd v slade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podfa Viyhlasky
Ministerstva zdravotnictva SR £.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovuji ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manaZment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manaZment rizik domovych rozvodnych systémav.

Kondlatovanie{nia) stladu / nesiladu so Specifikdciou {alebo poZiadavkami) vychédza z 95% pravdepodabnosti pokrytia pre roz&iren( neistotu vysledkov merani, na ktorych
je zaloZené rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2019.
Posidenie siladu / nestiladu nie je mo2né zamiefiat za vysledky posidenia zhody vykenané inspekénym alebo certifikanym organom.

Vysvetliviy:

Prehldsenle:

Protokol o skidke &. AR-25-KT-017830-01

H - hodnotenie TS - typ skisky
V - vyhovuje A - akreditovana skiSka vykonand vo viasinom skiidobnom laboratériu
NE - nevyhovuje N - neakreditovana ski3ka vykonana vo viastnom ski3obnom laboratériu

(A) - akreditovany odber
SA) - akreditovany odber vykonany subdodévatelsky
PP - $tandardny pracovny postup
ND - danou metbdou nedetekovatelné
LOGQ, LG - medza stanovenie metédy
KTJ - koldniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné mnoZsivo
m - najvy&§ia povolend hodnota pri jednovzorkovom hodnoten!
M, ¢ - "M" je najvyisia povolené hodnota pre podet vzoriek °¢® z 6 pri patvzorkovom hodnoteni
* - roz8irend neistota merania — odben vzorky a analyzy - uriené s koeficientom rozS(renia k=2 (s pravdapodobnostou 85%). Ak vzorku odobral zakaznik,
neistota odberu nie je k dispozicii.
- razdirend neistota uvedend v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
** - Prijatendaly pre spotrebitelov a bez abnormélnych zmien
SL - laboratbrium vykonavajtice skifku: NZ-Nové Zamky, TR-Turéianske Taplice, RK-RuZzomberok, TV-Trebifov

Laboratérium nezodpoveds za informécie dodané zékaznikom (#), ktoré md2u maf vplyv na platnost visledkov. Ak vzorku poskytol zakaznlk, vysledky sa
vztahujit ku vzorke, lak sko bola do laboratéria prijata. Meradla a meracie zaradenia pouZité na skiSky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Vysledky sa tykaji iba predmetu skitdok a nenahradzaji iné dokumenty napr, sprévneho charakieru. Viysledok oznageny v tomto
protokole ako neakreditovand skika nie je predmetom akreditacie. Vysledok oznateny v tomio profokole ako subdodavka je vysledkom merania
subdodévatela na zaklade kontrakiu. Protokol mbZe byt reprodukovany len vo farebnej verzii, vritane vélefiovania do propagaénych materidlovatolens
plsomnym sGhlasom skiSobného laboratéria a v rozsahu tohto sihlasu. Akékolvek pozmefiovanie, vwhotovovanie képii tasti sk(Sobného protokolu je
nepovolend a takyto protokol sa stiva automaticky neplatnym. Overenie pravost a dpinosti protokolu je moZné na z&klade Hadosti vykonat na pracovisku
skiSobnéhe laboratdria, kioré je uvedené v z&hlavi protokolu — Nézov a adresa ski3obného laboratdria® Laboratbrium je akreditované SNAS, ktory je
sighatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditcie laboratérif.

SA - akreditovand skiSka vykonana subdodévateflsky
SN - neakreditovana ski$ka vykonana subdodavatelsky
(TM} - ski3anie mimo laboratéria u zdkaznika
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Vysledky analyz elektronicky validoval(i):

Ing. Viera Valkové

Vadica SkaSobného laboratéria TurSianske Teplice
Vyhotovil: Nina Hméiarova
Protokol o skadke schvalil:

Ing. Viera Valkova
Vedica Skoscbného laboratdria Turdianske Teplice

frow!

Overenia platnosti dokumentu
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