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Protokol o skuske &  AR-25.kT-025060-01 ||| INMEIREALEIND
Nazov a adresa skiSobného laboratéria: Nazov a adresa zdkaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Obec Nélepkovo
Robotnicka 820/36, 039 01 Turéianske Teplice Stredny riadok 384/1
ICO: 53 248 376 053 33 Nalepkovo
Pracovisko: SLOVENSKO

SkaZobné laboratérium Turdianske Teplice

Robotnicka 820136, 039 01 Turéianske Teplice

tel: 043/490 1562

RegistrationEnviroSK @etcee.eurofins.com, www.eurafins.sk

Datum prevzatia vzorky: 03.07.2025  Déatum vykonania skudky: 03.07.2025 - 07.07.2025 Détum vystavenia protokolu: 07.07.2025

Informécie o odbere vzorky:

Datum odberu: 03.07.2025 12:10

Teplota vzorky pri odbere: 150 °C

Miesto odberu: QObec Nélepkovo

Vzorku odobral; Marek NiZnik, Eurofins Environment Tasting Slovakia s.r.0.

Metdda odberu: 8PP-001 Odber pitnych vad (A)

Postup odberu: bodova vzorka

Plan odberu: Protokol o odbere &.: MN-03072025-7

Informécie o vzorke: 104-2025-00027007
# Nazov vzorky: Obecny urad
Sposob uskladnenia: Chladnitka 1°C - 5°C
Material: Pitn4 voda - hromadné zésob., viastny zdroj - Mikrobiologicky rozbor pdr. Viyhlaska MZSR 91/2023
Zz
Mikrobiologické skasky
Parameter Jednotka Povolené hodnota Vysledok merania Neistota  SkiiSobndmetéda H SL TS
merania*
Vi4knité baklérie okrem Fe a Mn jedinea/m 0 0 STNT75 7711 v - SA
bakiéril
Mikromycéty [edince/m <0 0 STN75 7711 v SA
Zivé organizmy jedince/ml <0 0 STNT57TTH v SA
Mitve organizmy jedince/ml <30 0 STNT57TH v SA
Zelezité a mangénové baktérie % s10 0 STN 757712 v SA
Abioseston % <10 1 20%  STN757712 v SA
Crevné enterokoky KTJH100 mi <0 0 STNENISO 78882  V SA
Escherichia coli KTJH00 mi 0 0 STNEN 130 v SA
9308-1:2015
Koliformné baktérie KTJM00 mi =0 0 STNEN IS0 Vv - SA
9308-1:2015

Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJiml 5200 3 15%  STNENISO0 6222 Vv - SA
22°C
Kultivovatefné mikroorganizmy pri KTJ/mi <50 2 13%  STNENISO 6222 v - 8A
36°C
Fyzikélne a chemické skasky

Protokol o skuke €. AR-25-KT-025060-01

Strana 112



3% eurofins N2

\“\nlu,,,’

\1\\‘

@SNAS

Reg. No. 748/5-406

Environment Testing TN

20
*al,

.

,

27NN D
,""uhn\!‘\

A - akreditovana skiska, N - neakreditovand skigka

Fyzikdlne a chemické skGSky

Parameter

Jednotka Povolenda Vysladok meranla  Neistota  Princip Skisobna metéda H SL TS
hodnota merania*

Teplota

‘C = 15 = Termometria 3PP INO.M.170 (TM) - NZ A

Postdenle siladu / nestiladu

Vysledky merani sledovanjch mikrobiologickych a biclogickych parametrov analyzovane] vzorky vody si v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podfa
Vyhla3ky Ministerstva zdravotnictva SR £.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovujd ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teple] vody, postup pri
mionitorovani pitnej vody, manaZment rizfk systému ziscbovania pitnou vodou a manaZment rizlk domovych rozvednych sysiémov.

Kon&tatovanie{nia) siladu / nesdtadu so &pecifikdciou (alebo poiadavkami) vychddza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre roz3frend neistotu vysledkov merani, na ktorych
je zaloZené rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-GB:08/2019.

Posudenie stladu / nesiiladu nie je moZné zamiefiat za vysledky posidania zhody vykonané inSpekénym alebo certifikaénym orgénom.

Visvetlivicy:

Prehlisenle:

H - hodnotenie TS - typ skidky
V - whovuje A - akreditovana skiSka vykonana vo viastnom skidobnom laboratériu
NE - nevyhavuje N - neakreditovand skiiSka vykonana vo viastnom skdSobnom laboratdriu
(A) - akreditovany odber SA - akreditovana ski3ka vykonana subdodévatelsky
SA) - akreditovany odber vykonany subdodavatefsky SN - neakreditované skiska vykonana subdodavalelsky

PP - $tandardny pracovny postup (TM) - skiganie mimo laboratéria u zakaznlka

ND - danou metddou nedetekovatelné
LOQ, LQ -~ medza stanovenie metddy
KTJ - koléniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnuiné mnoistvo
m - najvyidia povolena hodnota pri jednovzorkovom hodnoten(
M, ¢- "M* je najvy$Eia povolend hodnota pre pofet vzoriek “c" 2 § pri pétvzorkovom hodnolenl
* - roz3lrena neistota merania - odberu vzorky a analyzy - urfend s koeficientom roz5irenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%). Ak vzorku odobral zakaznlk,
neistota odberu nie je k dispoz/cii.
- roz&lrend neistota uvedend v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
** - Prijatefna/y pre spotrebitefov a bez abnorméinych zmien
SL - laboratdrium vykonavajlice skidku: NZ-Nové Zamky, TR-Turgianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-Trebidov

Laberatérium nezodpoveda za informécie dodané zAkaznlkom {#), ktoré méZu mat vplyv na platnost visledkov. Ak vzorku poskytol zakaznik, vysledky sa
vztahujii ku vzorke, tak ako bola do laboratbria prijats. Meradl4 a meracie zariadenia poufité na skisky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Vysledky sa tykaju iba predmetu ski3ok a nenahradzaiu iné dokumenty napr. sprivneho charakleru. Vysledok oznaceny v tomto
protokole ako neakredilovand skidka nie je predmetom akreditacie. Vysledok oznadeny v tomto protokole ako subdodavka je vysledkom merania
subdodévatefa na zaklade kontraktu. Protokel mbZe byt reprodukovany len vo farebnsj verzii, vrétane vélefiovania do propagatnych maleridlovatolen s
pisomnym suhlasom ski$obného laboratdria a v rozsahy tohto siihlasu. Akékolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie képil ¢asti skiSobného protokolu je
nepovolené a takyto protokol sa stdva automaticky neplatnym. Overenie pravosti a Giplnosti protokolu je moZné na z&klade Ziadosti vykonat na pracovisku
skoSabného laboratdria, ktoré je uvedené v zahlavl protokolu — Nézov a adresa skiSobného laboratéria® Laboratdrium je akreditované SNAS, ktory je
signatérom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akrediticie laboraténii.

Vysledky analyz elekironicky validoval(i};

Vyhotovil: Viktéria Uzsakova

Overenie platnosti dokumentu

Ing. Viera Valkové
Vedica Ski§obného laboratéria Turianske Teplice

Protokol o skuske schvalil:
Ing. Viera Valkova
Vedlca SkuSobného laboratéria TurEianske Teplice

Protokel o skidke &, AR-25-KT-025060-01 Strana 212
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Nézov a adresa ski3obného laboratéria: Nazov a adresa zédkaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.c. Obec Nélepkovo
Robotnicka 820/36, 039 01 Turéianske Teplice Stredny riadok 384/1
ICO: 53 248 376 053 33 Nalepkovo
Pracovisko: SLOVENSKO

Ski$ohné laboratérium Turdianske Teplice

Robotnicka 820/36, 039 01 Turtianske Teplice

{el: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@etcee.eurofins.com, www.eurofins.sk

Déatum prevzatia vzorky: 03.07.2025  Déatum vykonania skdsky: 03.07.2025 - 07.07.2025 Détum vystavenia protokolu: 07.07.2025
Informécie o odbere vzorky:

Détum odberu: 03.07.2025 12:00

Teplota vzorky pri odbere: 153°C

Miesto odberu: Obec Nélepkovo

Vzorku odobral: Marek NiZnik, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.0.

Metéda odberu: $PP-001 Odber pitnych vod (A)

Postup odberu: bodové vzorka

Plan odberu: Protoko! o odbere ¢.; MN-03072025-6

Informécie o vzorke: 104-2025-00027006
# Nazov vzorky: Romska osada Pila, Dom ¢.781/3
Sposob uskladnenia: Chladnitka 1°C - 5°C
Material: Pitna voda - hromadné zasob., vlastny zdroj - Mikrobiologicky rozbor pdf. Vyhlaska MZSR 91/2023
zz
Mikrobiologické skasky
Parameter Jodnotka Povolen4 hodnota Vysledok merania Neistota  SkiSobndmetéda H SL TS
marania*
Vidknité bakiérie okrem Fe a Mn jedince/m| <0 0 - STN757711 v - SA
bakiéril
Mikromycéty jedince/ml <0 0 STN757711 v SA
Zivé organizmy Jedince/m! <0 0 STN7577T11 v SA
Mftva organizmy jedince/m| $30 0 STN757M11 v SA
Zelezité a manganové baktérie % 10 0 STNT757712 v SA
Abiosestén % <10 2 29%  STN757712 ) SA
Cravng entgrokoky KTJH00 mi <0 0 STNENISO 78892 Vv SA
Escherichia coli KTJHOO0 ml <0 0 STNEN ISO v SA
9308-1:2015
Koliformné baklérie KTJHOO mi <0 0 - STNEN SO ¥ oo. SA
9308-1:2015

Kultivovatefnd mikroorganizmy pri KTJimt <200 5 15%  STNENISO 6222 v - SA
2°C
Kultivevatelné mikroorganizmy pri KTl <50 2 13%  STNENISO 6222 vV - BA
8°C
Fyzikdlne a chemicke skisky
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Fyzikalne a chemické skusky

Parameter

Jednotka Povolend Vysledok merania  Nelstota  Princlp Skiogobna metéda H SL TS
hodnota meranfa*

Teplota

°c - 152 - Termometria 3PP INOM.170 (TM) - NZ A

Posudanie stiladu / nestladu

Vysledky merani sledovanyjch mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovanej vzorky vody st v silade s limitngmi hodnatami ukazovatelov kvality vody podla
VyhléSky Ministerstva zdravotnictva SR £.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovuji ukazovalele a limitné hadnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manaZment rizik systému zésobovania pitnou vodou a manaZment rizik domovych rozvodnych systémov.

Kon§tatovanig(nia} sladu / nesiladu so Specifikiciou (alebo poZiadavkami) vychadza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre roziireni neistotu vysledkov meranl, na ktorjch
je zaloZené rozhodovacie pravidlo v zmysla dokumentu ILAC-G8:09/2019.
Posidenie siladu / nestladu nie je moZné zamiefiat za vysledky postdenia zhedy vykonand in§pek&nym alebo certifikangm orgdnom.

Vysvetliviy:

Prehlisenle:

H - hednotenie TS - typ skadky
V - vyhovuje A - akreditované ski3ka vykonana vo viastnom skiSobnom laboratoriu
NE - newyhowuje N - neakreditovana skdfka vykonand vo viastnom skiZobnom laboratériu
(A} - akreditovany odber SA - akreditovand ski3ka vykonané subdodéavatelsky
SA) - akreditovany odber vykonany subdodavatefsky SN - neakreditovand skika vykonana subdodévatelsky
PP - &tandardny pracowny postup (TM} - skudanie mimo laboratéria u zAkaznika

NC - danou metédou nedetekovatelné
LOQ, LQ - medza stancvenie metddy
KTJ - koldniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné mnoZstvo
m - najvy3Sia povolend hodnota pri jednovzorkevom hodnoteni
M, ¢ - "M® je najvyiSia povolend hodnota pre polet vzoriek "c” z 5 pri patvzorkovom hodnoteni
* - roz3lrend neistota merania - odberu vzorky a anatyzy - urlend s koeficientom rozSirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%}. Ak vzorku odobral 24kaznik,
neistota odberu nie je k dispoz/cii.
- rozélrend neistota uvedend v % vyjadruje neistotu z visladku merania.
** - Prijatefnafy pre spotrebitefov a bez abnomdinych zmien
SL - laboralérium vykeonévajlce skddku: NZ-Nové Zamky, TR-Turlianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-Trabigov

Laboratérium nezodpoveda 2a informécie dodané zdkaznikom (#), ktoré moZu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskytol zikaznik, visledky sa
vztahujli ku vzorke, tak ako bola do laboratdria prijata. Meradla a meracie zariadenia pouZité na skusky bali kalibrované alebo overend v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Vysledky sa tykajli iba predmetu skiSok a nenahrédzajiz iné dokumenty napr. spravneho charakteru, Vysledok oznadeny v tomio
protokole ako neakreditovand skiSka nie je predmetom akreditdcie. Vysledok oznadeny v tomto protokole ako subdodévka je vysiedkom merania
subdodavatefla na zéktade kontraktu. Protokol mdZe byt reprodukovany len vo farebne] verzii, vratane vileficvania do propagadnjch materidiovatolens
plsomnym siihlasom skisobnéhe laboraténia a v rozsahu tohto sdhlasu. Akékefvek pozmefiovanie, vyhotovovanie képil Zasti skifobného protokolu je
nepovolens a takyto protokol sa stéva automaticky neplatnym. Overenie pravosti a iplnosti protokolu je moZné na zéklade Zadosti vykonat na pracovisku
skiZobného laboratéria, kiord je uvedend v zéhlav protokolu — ,Nézov a adresa skidobnéha laboratéria” Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je
signatérom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratdnil.

Vysledky analyz elektronicky validovali):

Vyhotovil: Viktéria Uzsdkova

Overenie platnosti dokumentu

Ing. Viera Valkové
Vediica SkiiSobného laboratéria Turtianske Teplice

Protokol o skiidke schvalil:

£ iq. K Ing. Viera Valkova
“? 6‘ Vedica Skigobného laboratdria Turéianske Teplice
AKRED|TOVANE
- LA%U:%S:?:M % /
ol
%» SNAS & /r/ .S

. S-406
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Protokol o skiiSke .  AR-25-KT-025580-01 ﬂ

Nézov a adresa skiobného laboratéria: Nizov a adresa zakaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Obec Nalepkavo
Robotnicka 820/36, 039 01 Turéianske Teplice Stredny riadok 384/1
IC0O: 53 248 376 053 33 Nalepkovo
Pracovisko: SLOVENSKO

Skisobné laboratérium Turéianske Teplice

Robotnicka 820/36, 033 01 Turdianske Teplice

tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@etcee.eurofins.com, www.eurofins.sk

Datum prevzatia vzorky: 03.07.2025  Datum vykonania skasky: 03.07.2025 - 09.07.2025 D4tum vystavenia protokolu: 09.07.2025

Informécie o odbere vzorky:

Détum odberu: 03.07.2025 11:40

Teplota vzorky pri odbere: 120°C

Miesto odberu: Obec Nélepkovo

Vzorku odobral: Marek Niznik, Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

Metdda odberu: SPP-001 Odber pitnych vad (A)

Postup odberu: bodova vzorka

Plan odberu: Protokol o odbere &.: MN-03072025-5

Informécie o vzorke: 104-2025-00027005
# Nézov vzorky: Osada Grun- MS

Spdsab uskladnenia: Chladnigka 1°C - 5°C

Malerial: Pitna voda - hromadné z4sob., viasiny zdroj - Minimalny rozbor pdl. Vyhlaska MZSR 91/2023 Z.z.
Mikrobiologické skisky
Parameter Jednotka Povolena hodnota Vysledok merania Neistota  SkiScbndmetéda H SL TS

merania®
Vidknité bakiérie okrem Fa a Mn jedincefm e 0 - STNT757714 V - SA
baktéril
Mikromycéty jedince/ml t4] 0 STN757T11 v SA
2ivé organizmy Jedince/mi <0 0 STN 757711 v SA
Mitve organizmy jedince/mi <30 0 STN757711 v SA
Zelezité a manganové baktérie % <10 0 SINTS 7712 v SA
Abioseston % <10 1 28%  STN757712 v SA
Crovné enterokoky KTJ/00 mi <0 0 - STN EN 1SO 7899-2 v SA
Escherichia coli KTJA00 ml <0 0 - STNEN SO v SA
9308-1:2015
Koliformné bakiérie KTJH100 mi 0 0 - STNEN ISO VvV - SA
9308-1:2015
Kultivovatefné mikroorganizmy pri KTJiml S200 0 - STN EN IS0 6222 Vv - BA
2°c
Kultivovatelné mikroorganizmy pii KTdiml <50 0 - STNEN IS0 6222 vV -  SA
36°C
Fyzikélne a chemickeé skusky
Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania  Neistota  Princip Skugobné metéda H SL TS
hodnota merania*

Protokol o skiidke &. AR-25-KT-025580-01 Strana 113
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Fyzikélne a chemické skusky

Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania  MNeistota  Princip Skiidobni metbda H SL TS
hodnota merania®
Aménne ibny mgAl max, 0,5 <0,02 - Speldrofolometia  STN IS0 7150-1 v TR A
(UVIVIS)

Dusiénany mghl max, 50 4,95 10% IC-EC LS-PP-CH-80 vV TR A
Dusitany mgA max, 0.5 <0,026 - IC-EC LS-PP-CH-80 v TR
Chemicka spotreba kyslika mgf max, 3 056 20% Titracia LS-PP-CH-5 Vv TR A
manganislanom

Mangan (Mn) pgA <50 <5 - ICP-OES STN EN ISO 11885 v TR A
pH 6,595 7,23 0,06 Potenciometria LS-PP-CH-15 v TR A
Vodivost pri 20°C mS/m max, 125 16,41 6% Konduktomnetria LS-PP-CH-17 v TR A
Volny chiér mgh max, 0,3 017 20% Spekirofotometria  SPP INO.M.O70/B (TM) V NZ A
Zelezo (Fe} mgl s0,2 <0,01 - ICP-OES STN EN IS0 11885 v TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) 0,080 0,019 3% Spekirofotometia 3PP INO.M.164 vV - 8A
Farba mgl Pt <15 <2 - Spekirofotometria  SPP INO.M.054 v - SA
Pach - Prijatelny ** - Senzorickd analyza STN EN 1622 - - BA
Zakal FNU 55 0,06 2% Nefelometria 8PP INO.M.052 Vv - SA

Posudenie suladu { nestlady

Viysledky merani sledovanych mikrobiclogickych a biologickych parametrov analyzovanej vzorky vody s v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podra
Viyhladky Ministerstva zdravotnictva SR €.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, kiorou sa ustanovujli ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manaZment rizlk sysiému zésobovania pitnou vodou a manaZment rizlk domovych rozvodnych systémov.

Vysledky merani sledovanych fyzikélnych a chemiclgych parametrov analyzovanej vzorky vody sd v sdfade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podra Viyhla3ky
Ministerstva zdravolnictva SR £.91/2023 2.2. z 13.marca 2023, kiorou sa ustanovujii ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitne] vody a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitnej vody, manaZment rizlk systému zasobovania pitnou vodou 2 manaZment rizlk domovych rozvodnych systémov.

Kon3tatovanie(nia) siladu / nesiladu so $pecifikiciou (alebo podiadavkami) vychadza 2 95% pravdepodobnosti pokrytia pre roz8ireni neistotu vysledkov merani, na ktorych
je zaloZené rozhodovacie pravidio v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2019.
Postidenie siladu / nesiladu nie je moiné zamiefiat 2a wsledky posudenia zhody vykonand indpekEnym alebo certifikalnym orgdnom.

Vysvetlivky:

Protokol o skudke &, AR-25-KT-025580-01

H - hednotenie TS - typ skisky
V - vyhovuje A - akreditovana skuka vykonana vo viastnom skdZobnom laberatériu
NE - nevyhovuje N - neakreditovana ska3ka vykonana vo viastnom ski3obnom laboratoriu

(A) - akreditovany odber
'SA} - akreditovany odber vykonany subdodéavateflsky
PP - &tandardny pracovny postup
ND - danou metddou nedetekovalefné
LOQ, LQ - medza stancvenie metddy
KTJ - koldniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné mnoZstvo
m - najvyi&ia povolend hodnola pri jednovzorkovom hodnotenl
M, ¢ - "M" je najvy33ia povolend hodnota pre podet vzoriek "¢” z 5 pri patvzorkovom hodnotent
* - roziirena neistota merania — odberu vzorky a analyzy - uréend s koeficientom rozSirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%). Ak vzorku odobral zakaznlk,
neistota odberu nie je k dispozicii.
- roziirend neistota uvedend v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
** - Prijatelna/y pre spotrebitefov a bez abnormalnych zmien
SL - laboratérium vykondvajlce skidku: NZ-Nové Zamky, TR-Turlianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-TrebiSov

SA - akreditovana skiska vykonana subdodévatelsky
SN - neakredilovana skd3ka vykonané subdodavatelsky
(TM} - skidanie mimo laboraléria u zékaznika
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A - akreditovana skuska, N - neakreditovana skagka

Prehldsenie:  Labaratdrium nezodpovedd za informacie dodané zékaznikom (#), kioré mbZu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskytol zdkaznik, visledky sa
vztahuji ku vzorke, tak ako bola do laboratdria prijald. Meradla a meracie zanadenia pouZité na skdky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Viysledky sa tykaj iba predmetu skaSok a nenahridzajd iné dokumenty napr. spravnsho charakteru. Vysledok oznadeny v tomto
protokole ako neakreditovans skiZka nie je predmetom akrediticie. Vysledok oznaceny v tomto protokole ake subdodavka je visledkom merania
subdodévatela na zaklade kontraktu. Protokol mdZe byt reprodukovany len vo farebnej verzil, vratane vilefiovania do propagaénych materislovatolens
pisomnym sihlasom skdSobného laboratdria a v rozsahu tohto stihlasu. Akékofvek pozmefiovanie, vyholovovanie képil Sasti skiSobného protokotu je
nepovolend a takyto protokol sa stava automaticky neplatnym. Overenie pravosti a tiplnosti protokolu je moZné na zéklade Ziadosti vykonat na pracovisku
skd3obného laboratéria, kioré je uvedend v zéhlavi protokelu - Ndzov a adresa skd$obného laboratéria® Laboratérium jg akreditované SNAS, kiory je

signatdrom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditécie laboraténil.

Vysledky analvz elektronicky validovalfi):
Mgr. Iveta Zaborské
Odbomy pracovnik

Vyhotovil: Vikiéria Uzsakova
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Qverenie platnosti dokumentu
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Protokol o skidke & AR-25-KT-025580-01

Protokol o skidske schvélil:

Mgr. Iveta Zaborska
QOdbomy pracownik
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