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Protokol o skiske &.  AR-25-KT-041306-01 |

Nézov a adresa skiSobného laboratéria: Nazov a adresa zakaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.0. Obec Nélepkovo
Robotnicka 820/36, 039 01 Turgianske Teplice Stredny riadok 38411
ICO: 53 248 376 053 33 Nalepkovo
Pracovisko: SLOVENSKO

Skiigobné laboratérium Turélanske Teplice

Robotnicka 820/36, 039 01 Tur&ianske Teplice

tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@etcee.eurofins.com, www.eurofins.sk

Détum prevzatla vzorky: 21.10.2025  Datum vykonania skddky: 21.10.2025 - 05.11.2025 Datum vystavenia protokolu: 05.11.2025

Informéacle o odbere vzorky:

Datum odberu; 21.10.2025 10:15

Teplota vzorky pri odbere: 11,1°C

Miesto odberu: Obec Nalepkovo Romska osada Grun- Materska 3kola

Vzorku odobral: Marek NiZnik, Eurofing Environment Testing Slovakia s.r.o.

Metéda odberu: $PP-001 Odber pitnych vad (A)

Postup sdberu; bodova vzorka

Plan odberu: Protokol o odbere £.: MN-21102025-1

Informécie o vzorke: 104-2025-00042832
# Nazov vzorky: PV MS- kuchyna

Spbsob uskladnenia: Chladnitka 1°C - 5°C )

Material: Pitna voda - hromadné zasob., vlastny zdroj - Upiny rozbor pdf. Vyhladka MZSR 91/2023 Z.z.
Mikrobiologlcké skisky
Parameter Jednotka Povolend hodnota Vysledok meranla Neistota  Skdfobnadmetéda H SL TS

merania*
Vidknité baktérie okrem Fa a Mn jedince/ml =0 0 - STN757711 v - SA
baktérii
Mikromycéty jedince/m| <0 0 STN75 7711 v SA
2ivé onganizmy jedinca/m| s0 0 STN757711 v SA
Mfive organizmy jedince/ml <30 4} STNT5 7711 v SA
Zelezité a mangénové baktérie % s10 0 STN 757712 Vv - SA
Abiosestén % <10 1 28%  STN757712 v SA
Crevné enterokoky KTJH00 mi <0 0 - STNENISO 78882  V SA
Escherichia col KTJH100 mi s0 0 - STNEN1SO v SA
9308-1:2015
Koliformné baktéria KTJH100 ml s0 0 - STNENI1SO v - SA
9308-1:2015
Kultivovatefné mikroorganizmy pri KTJiml <200 0 - STN ENISC 6222 v - B8A
2°C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJiml =50 3 13%  STNENISO 6222 vV - SA
38°C
Fyzikélne a chemické skisky
Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania  Neistota  Princip Skiidobni metéda H SL T8
hednota merania*
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Fyzikélne a chemické skidky

Parameter Jednotka Povolena  Vysledok merania Nelstota  Princip Ski$obna metéda H SL TS
hodnota merania*
Antimén (Sb) wol <10 < - ICP-MS LS-PP-CH-85 v TR A
Aszén (As) uofl 510 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 VvV TR A
Bér (B) mgi <15 <0,03 - ICP-OES STNENISO 11885 VvV TR A
Draslik (K} mgh 1-10 0,74 16% ICP-OES STNEN IS0 11885 NE TR A
Hiinik (Af) mgf <0,20 <0,02 - ICP-OES STNEN ISO 11885 vV TR A
HorZik (Mg) mgfl <125 7.8 6% ICP-OES STNEN1SO 11885 v TR A
Chrdm (Cr) Mg/ <50 <} - IGP-OES STNEN IS0 11885 VvV TR A
Kadmium {Cd) gl 5,0 <03 5 ICP-OES STN EN1SO 11885 v TR A
Mangén (Mn) pg <50 <5 . ICP-0ES STNEN SO 11885 v TR A
Med (Cu) mgi 52,0 <0,003 - IGP-OES STNEN ISO 11885 Vv TR A
Nike! {Ni) poll <20 <§ - ICP-OES STNEN SO 11885 v TR A
QOlove (Pb) pgh <10 <1 - ICP-MS LS-PP-CH-85 vV TR A
Ortut {Hg) pgl <10 <0,1 . ICP-MS LS-PP-CH-85 V TR A
Salén (Se) ugh <20 <1 . ICP-MS LS-PP-CH-B5 vV TR A
Sodlk {Na) mgl 5200 32 8% IGP-OES STNEN ISO 11885 Vv TR A
Striebro (Ag) ugl <500 <1 - ICP-OES STNEN ISO 11885 vV TR A
Vépnik (Ca) mgh min, 30 233 6% ICP-OES STNEN SO 11885 NE TR A
Vapnik a horgik mmold 11-5,0 09 - Vypolet LS-PP-CH-67 NE TR N
Vafny chidr mall max, 0,3 0,08 20% Spekirofolometria  SPP INO.M.OTO/B (TM) V NZ A
Zelezo {Fe) mgfl 0,2 <0,01 - ICP-OES STNENISO 11885 v TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) <0,080 <0,01 - Spekirofolomatria 8PP INO.M.154 vV - SA
Ambnne ibny mgll <0,50 <0,05 - Spekirofolometria 3PP INO.M.064 v - SA
Bromiénany ugfl 3100 <2,0 - IC-EC SPP INO.M.092 v - 3A
Celkové kyanidy pall £50 <5 - Spekirofolometria 3PP INOM.021 v - SA
DusiCnany maf s50 5,12 10% IC-EC 8PP INO.M.092 v -  S8A
Dusitany mg 0,50 <0,02 . IC-UV 3PP INO.M.092 VvV - SA
Farba mgA Pt <15 <2 - Spekiofolometria  SPP INO.M.051 v - 8A
Fluoridy mgi 215 <0,05 - IC-EC $PP INO.M.092 v - B5A
CHSK {Mn} mgh 30 <0,5 - Titrdcia 3PP INO.M.031 v - SA
Chloreénany mgA 0,25 0,08 10% IC-EC SPP INO.M.092 v - SA
Chloridy maA 5260 1,51 10% IC-EC SPP INO.M.082 v - SA
Chioritany mg/ 0,25 <0,005 - IC-EC $PP INO.M.092 v - S8A
Chut - Prijatelna - Senzorickd analyza STN EN 1622 - - SA
Pach . Prijatefny ** - Senzorick4 analjza STM EN 1622 - - SA
pH 65-95 7.58 2% Patenciometria 8PP INO.M.006 v - SA
Vodivost pri 20°C mSim 5125 18,78 3% Konduktometria 3PP INO.M.00O7 v - B8A
Sirany mg <250 21,63 10% IC-EC SPP INO.M.082 Vv - SA
Zékal FNU <5 0,03 2% Nefelomelia SPP INO.M.DS2 v - BSA
Benzo{a)pyrén pgft max, 0,01 <0,003 - LC-FLD PN-EN (50 17993:2005 vV - SA
Suma PAU Haf max, 0,1 «0,006 S LC-FLD PN-EN 1SO 17993:2005 Vv - SA
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Fyzikalne a chemické skusky

Parameter Jednotka Povolend  Vysledok merania Neistota  Princip Skigobni metbda H SL T8
hodnota meranla*
Benzén pgl max, 1 «0,25 - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002 vV - SA
Chl¢rbenzén pall max, 10 <0,25 - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; Vv - SA
PN-EN 1SO 10301:2002
Dichidrbenzény (suma) ugl max, 0,3 <(,001 - HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; vV - BA
PN-EN (50 10301:2002
1,2-Dichibretan pgl max, 3 <0,25 - HS-GC-MS PN-EN (SO 10301:2002 V - SA
Vinylchlorid g max, 0.5 «0,25 - HS-GC-MS PN-SO 11423-1:2002; Vv - SA
N PN-EN ISO 10301:2002
Tetrachléretén ugh - <0,25 - HS-GC-MS PN-EN IS0 10301:2002 . - SA
Trichldretén ual - <0,25 - HS-GC-MS PN-EN SO 10301:2002 - - SA
Tetrachléretén a trichléretén vl max, 10 <0,25 - HS-GC-MS PN-EN IS0 10301:2002 V -  SA
Bromoform (Tribrérmmetan) mafl - <0,00025 - HS-GC-MS PN-EN 150 10301:2002 - - SA
Brémdichlormetan mgh = 0,00305 - HS-GC-MS PN-EN ISC 10301:2002 - SA
Chigroform mgil - 0,00973 - HS-GC-MS PN-EN 1SC 10301:2002 - SA
Dibromchlérmatan mgA - 0,00107 - HS-GC-MS PN-EN IS0 10301:2002 - SA
Trihalometiny suma mgfl max, 0,1 0,01385 - HS-GC-MS PN-EN I1SO 10301:2002 Vv - SA
Carbendazim vgfl max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemnal Method V - BSA
injection - Det +]
2-Hydroxy-terbutylazin Hgl max, 0,10 <0,005 . LC-MS/MS [direct  Intemal Method Vv - B8A
5 injection - Det +]
Atrazin Holl max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method Vv - BA
s injection -Det+]
Atrazin, desizopropyl- Py max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Interal Method vV - SA
__injecton-Det+] _
Atrazin, 2-hydroxy- pgi max, 2 <0,005 s LC-MS/MS [direct  Intemnal Method 1 =)
injection - Det +}
Atrazin, desetyl- gl max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method vV - SA
injection - Det +)
Terbutylazin, desetyl- pph max, 0,10 <0,005 - LC-MSMS [direct  Intemal Method v - BSA
e injection - Det +] i
Terbutylazin-desetyl-2-hydroxy pol max, 0,10 <0.005 - LC-MSMMS [direct  Intemal Method vV - SA
v s ; injection - Det +] o et e St A
Simazin, 2-hydroxy- ugil max, 0,10 <0,005 - LC-MSMMS [direct  Intemal Method v - SA
injection - Det 4]

Metamitron ugh max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method vV - SA
T B Injection - Det ] T e ]
Metribuzin [T} max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method V - SA

e G Injeation - Det 4] .
Prometryn pol max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method Vv - S8A
injection - Dat +]
Propazin uafl max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemnal Method vV - SA
injection - Det +]
Simazin Had max, 0,10 <0,005 . LC-MS/MS [direct  Intemal Method v - BA
= _injection -Det+]
Terbutylazin Haf max, 0,10 <0,005 . LC-MS/MS [direct  Intemnal Method v - SA
injection - Det +]
Terbutryn gt max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method Vv - SA
e —— injection - Det +]
Alachidr gl max, 0,10 <0005 - LC-MS/MS fdirect  Internal Mathod V - SA
injection - Det +]

Protokol o skike &. AR-25-KT-041396-01

Sfrana

6



Hin,
S,

b

$¥ eurofins ©SNAS

Reg. No. 749/5-406

—
(AR
Yerfot

Environment Testing

e

1

1,,"’

A - akreditovana sk8ka, N - neakreditovana ski$ka

Fyzikalne a chemické skisky

Parameter Jednotka Povolend  Vysledok merania Nelstota  Princip Skagobna metbda H SL TS
hodnota merania*

Chloridazon, methyl-desphenyl- Hgi max, & <0,02 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

Dimethachlor poll max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

Dimeténamid vratane inych woll max, 0,10 <0,005 LC-MSIMS [direct  Intenal Method - 8A

izomérovych zmes| vritane injection - Det +]

dimeténamidu-p (suma izomérov)

Flufanacst ugh max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemal Method - S5A
injection - Det +]

Metazachiér pglt max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemal Method - SA
injection - Det +}

Metolachlor pgil max, 0,10 <0,005 LC-MSAMS [direct  Internal Method SA
injection - Dat +]

S-Metolachlor pgi max, 0,10 <0,100 LC-MS/MS [after  Internal Methog SN
direct Injection - Dat
1

Chlorsutfuron pad max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS (direct  Intemal Method SA
injection - Dat +)

Chlorotoluron uafl max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS (direct  Intemal Methed SA
injection - Det +]

Desmetyl-isoproturon Hgfl max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemal Method SA
injection - Dat +]

Isoproturon Mg max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemal Method SA
injection - Det +]

Linuron Pyl max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemal Method SA
injection - Det +]

Nicosulfuron woll max, 0,10 <0,005 LC-MSIMS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

Cyproconazole wgll max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  internal Methed SA
injection - Det +

Epoxiconazole il max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Dat +]

Prochloraz paf max, 0,10 <0,02 LC-MS/MS [direct  Intemal Method - SA
injection - Det +]

Propiconazole pgfi max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemal Methed SA
injeclion - Det +)

Tebuconazole ugl max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +]

Azoxystrobin pgh max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemal Method SA
injection - Det +]

Chleridazon pgfl max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Intemal Method - SA
injection - Det +]

Etofumesat ugl max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method - SA
injection - Det +)

Lenacil ugh max, 0,10 <0,005 LC-MSMS [direct  Intemal Method 8A
injection - Det +]

Mesotrione pgh max, 0,10 <002 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

Pendimethalin pgfl max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

Quinmerac ugh max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct  Internal Method SA
injection - Det +]

Kyselina chlbroctova wefl <1 LC-MS/MS [direct  Intemal Method - BA
injection]

Protokol o skike & AR-25-KT-041396-01
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Fyzikélne a chemické skiisky

Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania  Neistota  Princip Skidobna metbda H SL TS
hodnota merania*

Kyselina dichléroctovéa ugi - <1 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method - - BA
injection)

Kyselina trichloroctova pgi - <1,00 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method - - 8BA
injaction]

Kyselina brémoctova Hofl - <i - LC-MS/MS [direct  Intemal Method - - SA
injection]

Kyselina dibrémoctova poll . <1 - LC-MS/MS [direct  Intemal Method - - BA
injection]

Kyseliny halooctové suma pgh <60,0 <1 - Vipodet Internal Msthod Vv - &N

Celkové objemova aktivita alfa 8qi max, 6,10 0,04 - Proporciondlnym  STN 75 7611 kap.4 vV - SA
detektorom

Celkova objemova aktivita beta Bah max, 0,50 <0,10 - Proporciondfnym  STN 75 7612 v - BSA
delektorom

Objemové aktivita Radon 222 Bqfl max, 100 3,67 - Emanometrické STN 76 7615 kap.2 V - BSA
stanovenig

Posiidenie suladu / nesiladu

Vysledky merani sledovanych mikrobiologicikych a biologickych parametrov anatyzovanej vzorky vody s0 v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podla
Vyhlagky Ministerstva zdravotnictva SR £.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, klorou sa ustanovujd ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitne] vedy a kvality teplej vody, postup pri
monitorovani pitne] vody, manament rizik systému zasobovania pitnou vodou 8 manaZment rizlk domovych rozvodnych systémov,

Vysledok merania sledovaného parametra drastik, vapnik, suma véapnik a horélk analyzovane] vzorky vody nle je v silade s edporidanou hodnotou ukazovatefa kvality pitnej
vody podfa Vyhlasky Ministerstva zdravotniciva SR £.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovujil ukazovatale a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody,
postup pri monitorovani pilnej vody, manaZment rizik systému z4sobovania pitnou vedou a manaZment rizfk domovych rozvodnych systémov. Vysledky meranl ostatnych
sledovanych fyzikélnych a chemickych paramatrov analyzovanej vzorky vody s0 v silade s limitnymi hodnotami ukazovateflov kvality pitnej vody podfa VyhlaSky Ministerstva
zdravolnlctva SR £.91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, kiorou sa ustanovujil ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri manitorovani pitnej
vody, managment rizlk systému z4sobovania pitnou vodou a manaZment rizik domovych rozvednyich systémov a Rozhodnutla Uradu verejného zdravotnictva &.
OHZP-430-89726-2019 pre limitné hodnoty vybranych nerelevantnych metabolitov pesticidov. Suma pesticidov a relevaninych metabolitov nepresahuje limitnd hodnotu 0,5
ugh

Wsiadky merani sledovanjch radiclogickych ukazovatelov analyzevanej vzorky vody si v silade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality vody podla Prilohy &.2 k Vyhtadke
Ministerstva zdravotnictva SR £.45/2024 2.z, z 1.3.2024 o obmedzovani oZiarenia obyvatelov z pitnej vody, z prirodnej minerdlnej vody a z vody vhodnej na pripravu stravy pre
dojaté,

KonStatovanie(nia) siladu / nesiladu so 3pecifikdciou {atebo poZiadavkami) vychddza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozilrend neistotu vysledkov merani, na korych
Je zaloZend rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-G8:08/2019.
Postidenie sufadu / nestladu nie je moZné zamiefiat za vysledky postdenia zhady vykonané indpekénym alebo certifikatnym orgdnom,

Vysvetliviky:  H - hodnotenie TS - typ skdsky
V- yyhovuje A - akreditovand ski3ka vykonan vo viastnom skiSobnom laboratdriu
NE - nevyhovuje N - neakreditovana skoSka vykonand vo viastnom skiSobnom laboratériv
{A} - akreditovany odber SA - akreditovand skiZka vykonana subdodévatefsky
SA) - akreditovany odber vykonany subdodévatelsky SN - neakreditovana skiska vykonand subdedavatelsky
PP - §tandardny pracowny postup (TM) - skiZanie mimo [sborat6ria v zdkaznika

NO - danou metédou nedetekovatelné
LOQ, LQ - medza stanovenie metddy
KT - koldniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnuitné mnoZstvo
m - najvyX3ia povolena hodnota pri jednovzorkovom hodneteni
M, c- "M" je najvy3sia povolena hodnota pre podet vzoriek "c” z 5 pri pétvzorkovom hodnotent
* . roz§irend neistola marania — odberu vzorky a analyzy - urdend s koeficientem roz3lrenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%). Ak vzorku odobrat zékaznik,
neistota odberu nie Je k dispoz(cii.
- roz&lrena neistota uvedend v % vyjadruje neistotu z vysledku merania,
** - Prijatefna/y pre spotrebitefov a bez abnorméalnych zmien
SL - laboratédum vykondvajiice skiiSku: NZ-Nové Zamky, TR-Turtianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-Trebisov

Protokol o skiifke & AR-25-KT-041396-01 Strana  5/8
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Prehlisenie:  Laboratérium nezodpoveds za informécie dodand zdkaznikom (#). kiord mbZu mat vplyv na platnost visledkov, Ak vzorku poskytol zakaznik, visledky sa
vztahujil ku vzorke, tak ako bola do laboratéria prijata, Meradla a meracie zariadenia pouZité na skiSky boli kalibrované alebo overané v zmysle platnych
metrologickjch predpisov. Viysledky sa tykajl iba predmetu skiSok a nenahradzajd iné dokumenty napr. spravneho charakteru. Vysledok oznadeny v tomie
protokole ako neakreditovani skidka nie je predmetom akreditacie. Vysledok oznadany v tomto profokole ake subdodévka je vysledkom merania
subdodavatela na z&klade kontraktu. Protokol mdZe byt reprodukovany len vo farsbnej verzil, vratane vilefiovania do propagadnych materislov atolen s
pisomnym suhlasom skiSobného laboratéria a v rozsahu fohto sOhlasu. Akékolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie képil Easti skidobného protokolu je
nepovelend a takyto protokol sa stéava automaticky neplatnym. Overenie pravosti a (pinosti protokolu je moZné na zildade Fadosti vykonat na pracovisku
skaSobného laboratbria, ktoré je uvedené v zihlavl protokolu - N4zov a adresa skiiSobného laboratéria® Laboratbrium je akreditované SNAS, klory je
signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akredilicie 'aboratéril.

Vysledky analyz elektronicky validoval(i):
Ing. Viera Valkova
Vediica SkiSobného laboratdria Turéianske Teplice

Vyhotovil: Viktria Uzsakova
Protokol o skuSke schvilil:

Ing. Viera Valkova

Overenie platnost dokumentu Vediica Skisobného laboratéria Turdianske Teplice

Protokol o skigke &, AR-26-KT-041396-01 Strana  6/6
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Divizia chémie a mikrobiolégie
INGEO-ENVILAB Byt&icka 16

010 01 Zilina
w Telefén ; 0940 510 565

Protokol o skusSke &.: 13847/2025

1. Objedndvatel skiSok :

Nazov organizacie :  Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

Adresa organizicie : Komyjaticka 73, 940 02 Nové Zamky

ICO: 53248376

2. Oznalenie zakfzky : L25/1283 Cislo objednavky : SK0114976382 zo dita 21.10.2025
3. Matrica odobratej vzorky: voda

4, Duh vzorky:  pitna voda

5. Divody odberu a analyzy vzorky: Vyhliska MZ SR ¢. 45/2024 Z.z.

6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

1/1
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A/N - akreditovand/neakreditovani

Miesto odberu : - Vzorku odobral : objednévatel’
Oznatenie zdroja: 104-2025-00042832 Déatum odberu : 21.10.2025
Evidenéné &islo vzorky :  13847/2025 Détum prevzatia vzorky :  23.10.2025
7. Vysledky skiifok :
Ridiologické ukazovatele
Nizov skiusky CA Urel (%) CAND Cislo registracie Typ
Bg/) Bg) skii¥ky
0,04 60% 0,04 A/986/2023/0RO (1) A
<0,10 - 0.1 A/986/2023/OR0O (1) A
3.67 20% 0.5 Af986/2023/0R0 (1) A

Vysvetlivky:

(AQ) — akreditovany odber.

S - ski¥ka vykonané externym poskytovatel'om vykonu skiky.

Urel (%) - relativna rozdirend neistota pre kvantil normélneho rozdelenia k (1-gama)=1,96, v pripade (A) zahriluje neistotu merania a odberu,
v pripade (N) nezahniuje neistotu edberu.

CA - objemova aktivita, CAalfa - celkovéa objemovi aktivita alfa, CAbeta - celkovéd objemova aktivita beta

CAij - objemové aktivita aktivita i-tého rédionuklidu

CAND- najmensSia detegovatel'nd objemov4 aktivita pre kvantil nonnélneho rozdelenia k (1-alfa)=k(l1-beta}=1,65

(1) Rozhednutie o registricii sluZby ddleZitej z hfadiska radiaénej ochrany na stanovenie rddiologickych ukazovatel'ov kvality pitnej,
pramenitej a minerdlnej vody Regiondlneho tradu verejného zdravotnictva v Banskej Bystrici - &islo spisu : A/986/2023/0R0O.

Poznétmky:
Uvedené vysledky sa vztahuji ku vzorke, ako bola dodand. Laboratérium nezedpoveda za informéacie o vzorke, ktoré poskytol zikaznik.

Protokol o skifke mbZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho éast’ nesmie byt’ pouZits bez sthlasu laboratéria
k propagaénym alebo publikainym G€elom.

8. Dopliiujice informdcie :
Miesto vikonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiolégie, Bytticka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Svrékova Anna

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skiske: -

Déatum vykonania ski¥ok :  23.10.2025- 4.11.2025 Datum vydania protokelu: 4.11,2025
Poéet listov protokolu : 1

Protokol schvalil: Mgr. Klincovad Monika %
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