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Zakaznik - objednavatel skusok
Objednévater Obec Nalepkovo .
(meno a adresz) Stredny riadok 384/1, 05333 Nalepkovo Datum prevzatia vzorky: B
Odosielatef: Obec Nalepkovo, Déatum vykonania skasok od: 22.08.2023
Zmluva | objednavka: 1012023 do: 31.08.2023
Zakazka (Gislo a oznatenie: 2307228 Datum vyhotovenia protokolu:  31.08.2023
Vzorku odobral: Valko, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
Lab, €iglo vzorky | 23-016364 Protokel o odbere vzorky | VAUPVY/23/224
Oznadenie vzorky | Zdravotné stredisko Néalepkovo
Typ vzorky Vody pitné

Vyhlasenie sladu / nestladu vysledkov ska$ok s poZiadavkami
Testovana vzorka vody

NEVYHOVUJE
pogiadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &. 91/2023 Z.z.

v Vyhlasenie siladuines(ladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zékaznika a bolo vytvorené na zéklade porovnania vysledkov skudok
uvedenych v tomio protokole § hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR & 91/2023 Z.z. z 13. marca 2023, klorou
sa ustanovuji ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik
syslému zasobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov.

= Pri vyhl4seni sifadunesdladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, Cast protokolu fen so sihlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykaji len testovane] vzorky a nenahréadzajd schvalenie skisaného predmetu pristu$nym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vziahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informécie poskytnuté zakaznikom, kioré mé2u mat vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vikonu skisok {okrem terénnych a subdodavok) je toto2né s adresou uvedenou v zahlavi.

Skisobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnjch metrologickych predpisov.

Reklamoval vysledky skiSok mo2no do 30 dni od dalumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamécie.

Schvall a za spravnost protokolu zodpoveda :  Mgr. Daniel Zatko, PhD., Veduci Strediska laboratomy
Datum: 31.08.2023
Protoko dostane;  Obec Nalepkovo,

?.
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Vysledky skasok
Fyzikalno-chemické parametre
. . Meracia . a Skasobna = Vyhlasenie Typ
Skaska | parameter iednotka Limit Vysledok skasky metdda Metodicky predpis siiladu shiidky
absorbancia (254nm,1cm) - 0.080 0.007 Speldrofolo — 72517;60 (P vyhovuje A
aménne idny (NH4) ma/l 0.50 0.16 Spekirofoto IP2.34 vyhovuje A
farba mgPt 15.0 <h Viz kolor i) %;’:,EN e vyhovuje A
dusi¢nany (NO3) mgil 50.0 8.53 Ic s 21%?;:‘ 1E)N = vyhovuje A
dusitany (NO2) mgf 0.50 <0.05 e |PEIS f)" 501 whowije | A
vofny chlér {CI2) mg/ 0.30 0.14 Spektrofoto IP62.1 vyhovuje TA
chemicka spotreba kyslika STN EN ISO 8467 (IP g
manganistanom CHSK{Mn) mg/ . . o 2.3) PR &
prahova hodnota chutl (TFN) - <1 Senzor. B 2'2:(;232}” &) - A
vodivost mS/m 125.0 0 Kondukt L E;"g)a s vyhovuje A
Mn mg/ 0.05 <0.002 aesice | P | whowie | A
prahova hodnota pachu {TON} - <1 Senzor. P 2‘2{16(232}" EN - A
pH pri T=14,2 °C . 65-95 70 Spekirofoto | ¥ 5-%5’;)” 0 | whowie | TA
zékal FNU 5.0 0.75 Nefelometiia e 2‘247(3;7'?5“ IS0 vyhovuje A
Fe mg 0.20 0473 aesicP | P idoae | whowie | A
o IP6.23 (STN 7S
teplota C - 14.2 Teplomer 7375) - TA
Za spravnost vysledkov zodpoveda : RNCr. Katarina Lachova, vedica prevadzky
Mikrobiologické parametre
Meracla N . Skasobna ; : Vyhtésenie Typ
Skadka / parameter jodnotka Limit Vysledok skadky metdda Metodicky predpis siladu skiisky
Podet koliformnjch baktérii KTJ/100mI 0 5 Kutivatna F | f's%bg‘sﬁmf" nevhovije | A
Poéet érevnych enterokokov KTJA00mI 0 0 Kuliivagna F 3 Eg%g;%{i A vyhovuje A
Potet baktérii Escherichia coli | KT/100ml 0 0 Kutivatna £ | P g%bég%mf“ whowje | A
Podet kultivovatefnych 1 IP7.32(STNEN .
mikroorganizmov pri 36 °C KTJHm 50 75 Kultivatna IS0 6222} nevyhovuje A
Pocet kultivovatefnych ) IP7.32,(STNEN .
mikroorganizmov pri 22 °C KTJf1ml 200 300 Kultivaéna 1S0 6222) nevyhovuje A
Clostridium perfringens(vratane . IP7.8a, (STNEN .
5p6r) KTJi100m! 0 0 Kultivaéna F IS0 14189) vyhovuje A
2a spravnost vysiediov zodpoveda : RNDr. Eva Téthova, vedica LMB
Biologické parametre
Meracia 7 Skisobna ! Vyhlisenie Typ
Skaska / parameter jednotka Limit Vysledok skisky Ty Metodicky predpls siiladu shohy
Ablosestén % 10 8 Mikroskop Ll 7157717;12 P vyhovuje A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 0 Mikroskop AL 7157727;" (P vyhovuje A
Mitve organizmy Jedince/ml 30 0 Mikroskop S 7157727)11 (P vyhovuje A
Viaknité baktérie (okrem
Zelezitych a mangénovych Jedince/ml 0 t] Mikroskop NGO vyhovuje A
bakérii) 172)
e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Meracia o Skagobna 5 Vyhlasenie Typ
Skiska f parameter Jednotka Limit Visledok skasky T Metodicky predpis s skigky
Mikromycéty Jedince/mi 0 0 Mikroskop SIL) 7157727)” (P vyhovuje A
Zelezité a manganové haktérie % 10 0 Mikroskop STN 7157727)11 (P vyhovuje A
Za spravnost vysledkov zodpovedé : RNDr. Eva Téthova, vedica LMB
Skusobné metddy
Skratka metody Nézov metédy
AES-ICP Atdmova emisna spekirometiia s indukéne viazanou plazmou
IC Inova chromatografia
Kondukt Konduktometria
Kultivatna Kultivaéna metbda
Kultivatna F Kultivadna metoda po filtracii
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometria Nefelometria
OA Odmemné analyza
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spektrofotometria
Teplomer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizuéina kolorimetna
PouZité skratky: 1P - Interny predpis
Typ skiidky: A - akreditovand, N - neakreditovand, T -terénna, $ - subdodavka {extern4 sluzba)
Neistoty merania pre vietky skoky sd k nahliadnutiv v skiSobnom laboratGriu.
LEE ]
e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Zakaznik - objednavatel skaok
Objednavatef: QObec Nalepkovo .
{meng a adresa) Stredny riadok 384/, 05333 Nalepkovo Détum prevzatia vzorky: 22.08.2023
Odosielatef: Obec Nalepkovo, Déatum vykonania skigok od: 22.08.2023
Zmluva / objednévka: 1072023 do: 31.08.2023
Zakazka (islo a oznadenie):  23-07230 Détum vyhotovenia protokolu:  31.08.2023
Vzorku odobral: Valko, EL - akreditovany odber Podet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
Lab, ¢islo vzorky | 23-016366 | Protokol o odbere vzorky | VAL/SUR/23/7
Oznadenie vzorky | Pritok do vodojemu Ciema Hora
Typ vzorky Vody surové

Vyhlasenie siladu / nesiladu vysledkov skidok s pozZiadavkami
Testovana vzorka vody

VYHOVUJE
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva Zivoiného prostredia SR &. 636/2004 Z.z., kategérii A1.

= Vyhlasenle siladu/nesilladu sa uvadza na zéklade poZiadavky zékaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vystedkov skisok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZP ¢. 63612004 2.z. 2 19.11.2004, ktorou sa ustanovujii poZiadavky
na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch, priloha €. 1, tabulka ¢. 1, 2.

= Pri vyhl4seni sitadu/nestladu laboralorium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol moZe byt reprodukovany iba ako celok, &ast protokolu len so sdhlasom laboratoria.

Uvedené vysledky sa tykajt len testovanej vzorky a nenahradzaji schvalenie skisaného predmetu pristudnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vzlahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdzu mat vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vykonu skisok (okrem terénnych a subdodéavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi.

Skigobné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamoval vysledky skiok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi, Akceplované a vybavované si iba pisomne podané reklamécie.

Schvilil a za spravnost protokolu zodpoveda :  Mgr. Daniel Zatko, PhD., Vedlci Strediska laboratornych préc
Datum: 31.08.2023
Protokol dostane:  Obec Nalepkovo

ST ol.
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Protokol o skuske ¢.: 23/14367 Vitatok 2 2 3
Vysledky skasok
Fyzikalno-chemické parametre
- ‘ Meracia Medzné Vysledok Skaobna : Vyhlasenie Typ
ey jednotka hodrota skisky metoda | Metodicky prodpis | “sigy | skasky
absorbancia {254nm,1cm}) - 0.08 0.006 Spektrofoto SR LS vyhovuje A
2.15)
aménne [ony {NH4) mgll 0.5 0.20 Spektrofoto IP2.34 vyhovuje A
farba mgPtA 20 <5 Viz kolor [PEALIGEY vyhovuje A
7887)
dusiénany (NO3) mg/ 50 6.41 Ic IP247 STNENISO | \ovie | A
10304-1) |
dusitany (NO2) mf . <0.05 c P217 O™ f)" =Y . A
chemicka spotreba kyslika STN EN ISO 8467 (IP :
manganistanom CHSK{Mn) mg/ 3 0.50 0A 2.3) vyhovuje A
prahova hodnota chuti (TFN) - <1 Senzor. P 2.21(!2821)'N ) - A
vodivost mSim - 10.65 Kondukt ST Eg_ 12;)8 2ile - A
Mn mgf 0.05 <0002 aesicp | PLZBITNEN 1 pnovie | A
IS0 11885) y
prahovéa hodnota pachu (TON) - <1 Senzor. P 2'2146(232.;N = - A
pH pri T=8,0 °C . . 70 Spekiroloto | © 521'},%“ 2y . TA
zékal FNU 5 0.80 Nefelometria [R5 vyhovuje A
7027-1)
Fe mgil 0.2 0.005 AES-ICP IP1.18b (STN EN vyhovuje A
IS0 11885)
teplota vody *C 25 9.0 Teplomer P B‘Zi:;;g)m s vyhovuje TA
alkalita celkové- KNK 4,5 mmol - 057 OA 2B STNENISD - A
acidita celkova- ZNK 8,3 mmolfl - 0.26 OA IP28(STN757372) & A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : RNOr. Katarina Lachova, vedica prevadzky
Mikrobiologické parametre
. i Meracia Medzna Vysledok Shkagobné . Vyhlasenio Typ
S parawta Jednotka hodnota skidky metéda Metodicky predpls siladu skiriky
Kofiformné haktérie KTJH00mI 50 40 Kultivatna E | P .73%%532.”15” whowiie | A
Enterokoky KTJH00m! 300 55 Kottivatna F | rsg’?g;“éf” whowiie | A
Escherichia coli KTJHA00mI 25 8 Kultivaéna F 3 I-[S?)bggi%m )EN vyhovuje A
Poéet kultivovatefnych . IP7.32,(STNEN .
mikroorganizmov pri 36 °C KTJAml - 97 Kultivaéna IS0 6222) vyhovuje A
Podet kultivovatefnych . IP7.32,(STNEN .
mikroorganizmov pri 22 °G KTJHmi - 270 Kultivaéna 1S0 6222) vyhovuje A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : RNDr. Eva Tothova, vedica LMB
Biologické parametre
Meracia Medzna Vysledok Skasobna . Vyhlasenie Typ
Skuska | parameter jednotka hodnota shkiasky metbda Metodicky predpls sijadu shusky
Abioseston % 10 7 Mikroskop AL 7157717)1 2(1P vyhovuje A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 0 Mikroskop Sl 7157727)11 (P vyhovuje A
Mitve organizmy Jedince/ml 30 0 Mikroskop AL 7157727)1 Uiz vyhovuje A
Viaknité baktérie (okrem
Zelezitych a mangénovych Jedince/ml ] ] Mikroskop LY 7157727)11 (P vyhovuje A
baktérii) ’

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Meracla Medzna Vysledok Skusobna ) Vyhlasenls Typ
S ety jodnotka hodnota skikhy metoda | Metodickypredpls | oy | skasky
Mikromycéty Jedince/ml 0 0 Mikroskop e 7157727)1 LILH vyhovuje A
Zelezité a manganové baktérie % 10 0 Mikroskop L) 7157727)11 P vyhowuje A
Za spravnost vysledikov zodpoveda RNDr. Eva Tothova, vedica LMB
Skasobné metddy
Skratka metddy Nézov metady
AES-ICP Atdmova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
Ic lénova chromategrafia
Kondukt Konduktometria
Kultivatna Kultivadna metdda
Kultivatna F Kultivatn met6da po filtracii
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometria Nefelometria
OA Odmerna analyza
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spekdrofolo Speklirofotometria
Teplomer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizualna kolorimetria
PouZité skratky: IP - nterny predpis
Typ skidky: A - akreditovand, N - neakredilovand, T -terénna, S - subdodavka (externd sluZba)
Neistoty merania pre vietky skisky s0 k nahliadnutiu v skiSobnom laboratoriu.
b L T
e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Zakaznik - objednéavaterl skigok
Objednavatel: Obec Nalepkovo .
(meno a adresa) Stredny riadok 3841, 05333 Nalepkovo Détum prevzatia vzorky: 2206 2025
Odosielatel: Obec Nalepkovo, Détum vykonania skigok od: 2208.2023
Zmiluva } objednévka: 10/2023 do: 28.08.2023
Zékazka {Cislo a oznatenie):  23-07230 Détum vyhotovenia protokolu:  28.08.2023
Vzorku odobral: Valko, EL - akreditovany odber Potet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
Lab. &islo vzorky | 23-016367 | Protokol o odbere vzorky | VAUSUR/2318
Oznadenle vzorky | Pritok do vodojemu 25 a M5
Typ vzorky Vody surové

Vyhlasenie siladu / nesiladu vysledkov skasok s poZiadavkami
Testovana vzorka vody

VYHOVUJE
poZiadavkam Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &, 636/2004 Z.z., kategérii A1.

* Vyhlasenie siladufes(ladu sa uvédza na zaklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zéklade porovnania vysledkov skidok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhladke MZP & 636/2004 Z.z. z 19.11.2004, klorou sa ustanovujd poZiadavky
na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch, priloha &. 1, tabufka &, 1, 2.

* Pri vyhlaseni siladu/nesuladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zakaznfkom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokel mdZe byt reprodukovany iba ako celok, &ast’ protokolu len so sGhlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykajil len testovanej vzorky a nenahrédzaji schvalenie skisaného predmetu prisludngm organom.

Ak vzorku dodat zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a slav prijate] vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ake bola prijata,
Laboratérium nezodpoveda za informécie poskytnuté zakaznikom, ktoré mé2u mal vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vykonu skisok (okrem terénnych a subdodéavok) je totloZné s adresou uvedenou v zahlavi,

Skiidobné zariadenia a merad|a boli kalibrované a oversné v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamoval vysledky skudok moZno do 30 dni od d&tumu ich odostania zdkaznikovi. Akcaptované a vybavované sii iba pisomne podané reklamacie.

Schvilit a za spravnost protokolu zodpovedd :  RNDr. Eva Téthova, vediica LMB e —
Détum: 26.08.2023 / X
Protokol dostane:  Obec Nélepkovo , _

—

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mail; elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Protokol o skuske ¢.: 23/14083 Viatok 1 z 3

Vysledky skisok
Mikrobiologické parametre
e -l ol e e e Rl

Koliformné baktérie KTJ/100mi 50 2 Kultivatn F 'szobég%mf"' whowiie | A
Enterokoky KTJ/400mi 300 6 Kultivatn F 'Péga'?gg";” whowje | A
Escherichia coli KT 3100ml 2 16 Kulivaén F 'Prs'f)bbg%mf“ whovie | A
e T I I e -l IR
o wkhovtatiel | ym | | w | wowans | PENE ]|

Za spravnost vysledkov zodpoveda ; RNDr. Eva Téthova, vedica LMB

Skasobné metédy

Skratka metody Nazov metédy

I-(ullivaéna Kultivaéna metdda

Kultivaéna F Kultiva&na metdda po filtracii

Pouiité skratky: IP - Interny predpis
Typ skigky: A - akreditovand, N - neakreditovand, T -lerénna, S - subdodavka (externa sluzba)

Neistoty merania pre vietky skSky s0 k nahliadnutiu v skiSobnom laboratériu.

* %k

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Zakaznik - objednavatefl skusok
Objednévatef: Obec Nalepkovo . . .
(meno a adresa) Stredny riadok 384/1, 05333 Nalepkovo Datul prevzetia aedky; ol
Odosielatef: Obec Nalepkovo, Datum vykonania skiSok od: 2208.2023
Zmluva / ohjednavka: 1072023 do: 14.09.2023
Zakazka (Gislo a oznadenie):  23-07231 Datum vyhotovenia protokolu: 14.09.2023
Vzorku odobral: Valko, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1

Udaje o vzorke
Lab. &islo vzorky | 23-016368 Protokol o odbere vzorky | VAUSUR/23/19
Oznatenie vzorky | VZ Cierna Hora Nalepkovo

Typ vzorky [ Vody surove

Vyhlasenie sdladu / nestGladu vysledkov skisok s poZiadavkami

Testovana vzorka vody |

VYHOVUJE
poZiadavkam Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 636/2004 Z z., kalegdrit A1.

* Vyhlasenie suladuinesiladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skisok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZP ¢. 636/2004 Z z. z 19.11.2004, ktorou sa ustanovujl poziadavky
na kvalitu surove] vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch, priloha &, 1, tabulka €. 1, 2.

= Pri vyhtaseni suladu/nesdladu laberatérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento prolokol méze byt reprodukovany iba ako celok, Gast’ protokolu len so sihlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykaju len testovanej vzorky 2 nenahradzaji schvalenie skiganého predmetu prislusnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijalej vzorky - visledky sa vzlahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratdrium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, kloré mozu mat vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vikonu skisok (okrem terénnych a subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi,

Skasobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky skasok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované s( iba pisomne podané rekiamacie.

Schvalil a za spravnost protokolu zodpoveda :  Mgr. Danlel Zatko, F’hﬁ., Veddci aboratorii
Datum: 14.09.2023
Profokol dostane:  Cbec Nalepkovo

Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mait: elsro@elsro.sk T www_elsro.sk
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Protokol o skuske é.: 23/15113 Vitatok: 2 z 3

Vysledky skasok
Fyzikalno-chemické parametre
- R Meracia Medzna Vysledok SkiSobna . Vyhlagenie | Typ
e jednotka hodnota skiskky metoda | Metodickypredpls | oiiadu | shidky
i STN 75 7360 (IP .
absorbancia (254nm,1cm) - 0.08 0.005 Spekirofoto 215) vyhovuje A
 aménne idny (NH4) mg/l 05 0.22 Spekirofoto IP234 vyhovuje A
farba mgPit 20 <5 Viz kolor 224 (Ysay;)EN 50 vyhovuje A
dusiénany (NO3}) mg/l 50 6.53 Ic P 2'17"(;;2'_ 1E)N =Y vyhovuje A
dusitany (NO2) mgh : <0.05 Ic Ay f)N 20 . A
' chemicka spotreba kyslika STN ENISO 8467 (P .
manganistanom CHSK{Mn) mg/l 3 0.50 OA 23) vyhovuje A
prahova hodnota chuti (TFN) - <1 Senzor. o 2'2‘1'é282-{N ) - A
vodivost mSim - 10.62 Kondukt STN 5212 ;)8 88 (P - A
Mn mgf 0.05 <0.002 aesicp | P1Zb ‘158;”5‘)5” whovie | A
prahova hodnota pachu (TON) - <i Senzor. 3 2'2146(232T)N &) - A
pH pri T=9 °C . ; 7.0 Spektofoto | © G‘Zi:,g)“ IS0 . TA
zakal FNU ) 0.92 Nefelometria e 2'247((?;7”1? = vyhovuje A
Fe my/ 0.2 <0.002 aesice | Pl e | whowie | A
teplota vody °C 25 9.0 Teplomer I 6'2%;‘;’;'“ & vyhowuje TA
alkalita celkovi- KNK 4,5 mmoll . 057 OA oA . A
acidita celkova- ZNK 8,3 mmol/| 5 <0.05 0A IP 2.3 (STN 757372} - A
. IP1.25b (STNEN
Li mg/l - <0.005 AES-ICP IS0 11 885) - A
Na mgf 200 2.04 aesice | P :gg'?lﬁ?;f“ whovie | A
IP 1.24b (STN EN
K mgfl - 0.59 AESICP 15011685} - A
Mg mg/ - 3557 AESIcP | I : A
ca mg/ . 14,000 Agsicp | PIBEEINISOL A
fluoridy (F} mg/l 1.5 0.07 IC > 2'1%2;25'4 _ vyhovuje A
chloridy {Cl) mg/l 100 0.86 IC > 2'171&%25" 50 vyhovuje A
sirany (SO4) mg/! 250 14.1 ic P 2"13%",*‘_5” 8O whowiie | A
hydrogénuhligitany mg/| - 3478 Vypodet IP 2.8 (STN 75 7374} . A
fosforeénany (PO4) mg/l - <0.05 Ic P21 (5™ f)“ 1Y . A
" . IP 1.39b (STNEN
$i ako H28i03 mgh - 10.19 AESCP ISO 11885) = .
B ako HBO2 mg) - <0.04 aEsicp | O A
rozpustené latky pri 105°C
{membranovy filter 0,45 um, mgfl 1000 81 GA ALY ;51;2)?3 (P vyhovuje A
Advantec) '
volny CO2 mo/l - <2 Vipotet IP 2.8 {STN 75 7374) 5 A
sulfan - mg/l ol <0.005 ~ Spekirofoto P25 - A
uhliditany mg/l - <3 Vipodel | IP 2.8(STN 757374) - A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : MVDr. Blanka Hatalova, zastupca LVSM

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail. elsro@elsro.sk www elsro.sk
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Protokol o skuske ¢.: 23/15113 ,
Vytlatok: 2 z
Mikrobiologické parametre
- i Meracia | Medzna Visledok Skisobna . . V_y'liiésen_iem Typ
e jednotka hodnota skiisky metoda | Metodickypredpis | oigy | skigky
. . L o IP7.2b, {STNEN .
Koliformné baktérie KTJ/100mi 50 11 Kultivaéna F IS0 9308-1) vyhovuje i A
o IP7.43, (STNEN .
E?terokoky KTJA100mI 300 9 Kultivaéna F IS0 7899-2) vyhovuje A
R e i Ty IP7.2b, (STNEN .
14 iy ]
Escherichia coli B IfTJ1uﬂml 25 5 Kultivaéna F ISO 9308-1) vyhovuje A_
Pocet kuitivovatefnych s IP7.32,(STNEN
mikroorganizmov pri36°C WL i (£ e ISO 6222) i A
Pocet kultivovatefnych . IP7.32(STN EN
mikreorganizmov pri 22 °C KTt - e ] 180 6222) ) A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : RNDr. Eva Téthova, vedica LMB
Biologické parametre
. Meracia Medzna Vysledok Skasobna .o . Vyhlasenie Typ
SR jednotia hodnota skirbky metoda | Metodickypredpis | oigy | skigky
Abiosestdn % 10 7 Mikroskop S 7157717)12 (P vyhovuje A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 0 Mikroskop S 7157727)11 (P vyhovuje A
Mitve organizmy Jedince/ml 30 0 Mikroskop L 7157727)11 (P vyhovuje A
Viaknité baktérie {okrem
Zelezitych a manganovych Jedince/ml 0 0 Mikroskop SIS 7157727)11 (3 vyhovuje A
baktérii) )
Mikromycéty Jedince/mi 0 0 Mikroskop 1 7157727)11 (P vyhovuje A
Zelezité a manganové baktérie % 10 0 Mikroskop STN 715 7727)11 (P vyhovuje A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : RNDr. Eva Téthova, vedica LMB
Skasobné metody
Skratka metédy 'r Nazov metody
AES-ICP Alémova emisna spekirometria s indukéne viazanou plazmou
GA Gravimelricka analyza
IC Iénova chromatografia
Kondukt Konduktometria
Kultivaéna Kultivaéna metbda
Kullivaina F Kultivaéna metbda po filtracii
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometria Nefelometria
OA Odmerna analyza
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spektrofolometria
Teplomer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizuéina kolorimetria
Vipotet Vypotet

PouZité skratky: IP - Interny predpis
Typ skosky: A - akreditovana, N - neakrediovana, T -terénna, S - subdodavka {externa sluZba)

Neistoty merania pre vietky skasky si k nahliadnutiu v skiidobnom laboratériu.
Ak ko

Tel: +42153 4424740, +421534192322 e-mail- elsro@elsro.sk www.elsro sk






$

EL Labs

a CONSC IO company

\‘\\\\"l”ll:,”

7
EL spol. s r.o. S
Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves

Akreditované skiSobné laboratéria podia ISOAEC 17025: 2017

"’I
N

K

o &

A »
”/"f’uh\\“ +

Protokol o skuske ¢.: 23/15114

Zakaznik - objednavatel skiisok

ESNAS

Reg. No. 038/8-025

Strana: 1 z 3
Vytlagok: 1 z 3

ﬁi’éﬁﬁ?&'ﬁiﬁax gﬁiﬁn'iaéiﬂ'éi"é’am. 05333 Nalepkovo 2T = 1 LR 2Z08.2023
Odosielater: Obec Nalepkovo, Datumn vykonania skiSok od: 22.08.2023
Zmluva / objednavka: 10v2023 do: 14.09.2023
Zakazka (islo a oznatenie):  23-07231 Datum vyhotovenia protokolu: 14.09.2023
Vzorku odobral: Valko, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
Lab. éislo vzorky | 23-016369 o Protokol ¢ odbere vzorky VAL/SUR/23/20 ol m s _—|

Oznacenie vzorky | VZ Pila Nalepkovo

Typ vzorky Vody surové

Vyhlasenie siladu / nesiladu vysledkov skisok s poziadavkami

Teslovana vzorka vody

VYHOVUJE
poZiadavkam Vyhlasky Ministersiva Zivolného prostredia SR &. 636/2004 Z.z., kategorii A1.

* Vyhiasenie sliadu/nesiladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznka a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skiSok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhladke MZP &. 636/2004 Z.z. z 19.11.2004, ktorou sa ustanovuj poZiadavky |
na kvalilu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch, priloha &, 1, tabulka &. 1, 2, |

« Pri vyhlaseni sdladu/mesiladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, cast' protokolu len so sihlasom laboraléria.

Uvedene visledky sa tykail len testovanej vzorky a nenahradzaji schvalenie sk(i$aného predmetu prislunym organom,

Ak vzorku dodal z&kaznik, laboralérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vystedky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratorium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, kioré mézu mat' vplyv na platnost vysledkov.
Miesto vykonu skiSok (okrem terénnych a subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi,

SkuSobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov,
Reklamoval vysledky skisok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zikaznikovi. Akceptované a vybavované si iba pisomne podané reklamacie,

Schvélil a za spravnost protokolu zodpoveda:  Mgr. Daniel Zatko, hD., Vieduei laboratéri

Datum:
Protokol dostane:

14.09.2023
Obec Nalepkavs |

<

 e-mall elsro@elsrd.sk

www.elsro.sk
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Protokol o skuske ¢.: 23/15114 .
Vytlagok: 1 z 3
Vysledky skusok
Fyzikalno-chemické parametre
. Meracia Medzna Vysledok Skadobna o Vyhlisenie Typ
Skuska / parameter jednotka hodnota skagky metoda Metodicky predpis shladu shidky
absorbancia {254nm,1cm) - 0.08 <0.005 Spekirofoto S 725175:;60 w vyhovuje A
amoénne iény (NH4) mg/l 0.5 0.29 Spekirofoto IP2.34 vyhovuje A
farba mgPti 20 <5 Viz kolor 224 gssg%EN L vyhovuje A
dusicénany {(NO3) mgil 50 8.15 IC P 2‘171 égg:l 1E)N IS0 vyhovuje A
. ' IP2.17 (STNENISO
dusitany (NO2) mgl . <0.05 ic 15304_1) - A
chemicka spotreba kyslika STN EN ISO 8467 (IP .
manganistanom CHSK(Mn} mgA 9 — OA 23) vyhovuje A
prahova hodnota chuti {TFN) <1 Senzor, e 22‘:&%}“ EN - A
vodivost mSim 13.30 Kondukt | STNED O LP : A
IP1.27b (STNEN g
Mn . mg/l . 0.05 <0.002 AES-ICP 180 1(1885) vyhovuje A
prahova hodnota pachu (TON) - <1 Senzor. P 2'2: B(ZS’ZT)N EN - A
pH pri T=11 °C . . 70 Spektrofoto | 0%t RS0 . TA
zakal FNU 5 1.10 Nefelometria 5 2'247(08;7”5[“ = vyhovuje A
IP 1.18b (STN EN .
Fe mg! 0.2 0003 AESICP Sotieesy | whowie | A
teplota vody *C 25 1.0 Teplomer P 627:;;2; NT5 vyhovuje TA
alkalita celkova- KNK 4,5 mmol - 062 OA A . A
acidita celkova- ZNK 8,3 mmol/l - 0.21 OA IP 2.8 (STN 757372} g A
; IP 1.25b {STN EN
Li mgl - <0.005 AES-ICP 1SO 11 885) - A
IP 1.26b {STN EN .
Na mgf 200 414 AES-ICP peind o whowje | A
IP 1.24b{STNEN
| K . mgfl - 0.70 AES-ICP IS0 11885) o A
IP 1.26b {STN EN
| Mg mgfl - 5.060 AES-ICP IS0 1 885) . A
ca mg . 15,530 o e A
fluoridy (F) mgh 15 <0.05 Ic SO 15)” SO whovie | A
chloridy (C1) mgl 100 140 Ic S Sy E"' RO whowie | A
sirany {S04) mgh 250 233 Ic P2.17 (5T 15)” B0 wwhowije | A
hydrogénuhlicitany mgfl - 37.83 Vypotet IP 2.8 (STN 757374) . A
fosforecnany (PO4) mgl . <0.05 ic S iy f,“ 50 - A
. . [P 1.39b (STNEN
Si ako H2Si03 mgf - 15.35 AES-ICP IS0 11885) - A
B ako HBO2 mg/! _ <0.04 AES-ICP IP 1.5b1(1SJ8N5;EN IS0 ) A
rozpustené latky pri 105°C
(membranovy filter 0,45 um, mgfl 1000 100 GA L ;51 ;g)?:; (i vyhovuje A
Advantec) ]
vofny CO2 mgfl - 9.24 Vypodet IP 2.8 (STN757374) - A
sulfan mgfl - <0.005 Spektrofoto IP25 - A
uhliéitany mgfl - <3 Vypotet IP 2.8 (STN 75 7374) - A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : MVOr. Blanka Hatalova, zastupca LVSM
Tel: +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk B www.elsro.sk
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Mikrobiologické parametre
3 [ Meracia [  Medzna Vysledok Skafobna | —= | Vyhlasenie | Typ
| Sl_tuéka pbaramels jednotka hodnota skigky metdda LT L stiladu skagky
. . L. — IP7.2b, (STN EN ,
Ko?lfc.)rmne baktérie KTJI1?(':)m! 50 2_ Kultivaéna F ISO 9308-1) vyhovuje A
o IP7.4a, (STNEN .
Enterokoky B KTJ100mI 300 3 Kultivatna F IS0 7899-2) vyhovuje A
L= . IP7.2b, (STNEN .
E‘_’f‘fﬂch'a coli _ _KTJI1 00mi 25 1 Kultivaéna F ISO 9308-1) vyhovuje A
Pocet kultivovatefnych s IP7.32{STNEN
mikroorganizmov pri 36 °C KTJfimi - | 2 WL IS0 6222) . A
Pocet kultivovatefnych s IP7.32{STNEN
mikroorganizmov pri 22 °C QU & —— IS0 6222 ) A
Za spravnos! vysledkov zodpoveda ; RNODr. Eva Tothova, vedica LMB
Biclogické parametre
. Meracia Medzn4 Vysledok Skasobna . Viyhlasenie Typ
LTS jednotka hodnota skiisky metoda | Metodicky predpis | iy | skusky
Abioseston % 10 8 Mikroskop =L 7157717)1 2l vyhovuje A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 0 Mikroskop STN 7157727)1 il vyhovuje A
Mrtve organizmy Jedince/ml 30 0 Mikroskop b 7157727)1 Ullls vyhovuje A
Vlaknité baktérie {okrem
Zelezitych a manganovych Jedince/ml 0 0 Mikroskop UL 7157727)11 (P vyhovuje A
bakterii) )
Mikromycéty Jedince/m| 0 0 Mikroskop U 715 7727)1 1P vyhovuje A
Zelezité a manganové baktérie % 10 0 Mikroskop S 7157727)11 P vyhovuje A
Za spravnost vysiedkov zodpoveda : RNDr. Eva Téthova, vedica LMB
Skasobné metddy
Skratka metody Nazov metody
AES-ICP Atdmovéa emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
GA Gravimetricka analyza
Ic Ibnova chromatografia
Kondukt Konduktometria
Kultivaéné Kultivatna metdda
Kultivacna F Kultivatna metoda po filtracii
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometria Nefelometria
0A Odmerna analyza
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofote Spektrofotometria
Teplomer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizuélna kolorimetria
Vypotet Vypotet
Pouzité skratky: IP - Intemy predpis
Typ shusky: A - akreditovana, N - neakreditovana, T -terénna, $ - subdodavka (externa sluzba)
Neistoty merania pre v3etky skiSky so k nahfiadnutiu v skddobnom laboratoriu.
#ookok
Tel: +421 53 4424740, +42153 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Zakaznik - objednavatef skisok
Objednavatef: Obec Nalepkovo ; . .
{meno a adresa) Stredny riadok 384/1, 05333 Nalepkovo o SIS R TR (e
Odosielatel: (bec Nalepkovo, Déatum vykonania skiisok od: 22.08.2023
Zmluva / objednavka: 1012023 do: 14.09.2023
Zakazka (Cislo a oznaCenie):  23-07231 Datum vyhotovenia profokolu: 14.09.2023
Vzorku odobral: Valko, EL - akreditovany odber Podet vzoriek: 1

Udaje o vzorke
Lab. gislo vzorky | 23-016370 Protokol o odbere vzorky | VAL/SUR/23/21 ;
Oznatenie vzorky | VZ Griin Nalepkovo

Typ vzorky Vody surové

Vyhlasenie sdladu / nesdladu vysledkov skusok s poziadavkami

Testovana vzorka vody

VYHOVUJE
poZiadavkam Vyhlasky Ministerstva Zivolného prostredia SR ¢ 636/2004 Z.z., kategorii A1

= Vyhlasenie siladulnesitiadu sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zéklade porovnania vysledkov skisok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZP €. 636/2004 Z.z. z 19.11.2004, ktorou sa ustanovuijii poZiadavky
na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch, priloha &. 1, labulka &. 1, 2.

= Pri vyhlaseni siladu/nesiladu laboratérium apiikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zéakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento pretokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, ast protokolu len so siihiasom laboratoria.

Uvedené visledky sa tykaji fen testovane] vzorky a nenahradzajl schvalenie skusaného predmetu pristunym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratdsium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ako bota prijata
Laboratdrium nezodpoveda za informacte poskytnuté zakaznikem, ktoré mézu mat vplyy na plalnost vysledkov.

Miesto vykonu skiSok (okrem terénnych a subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi.

SkiSobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat visledky skiSok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklamacie.

Schvalil a za spravnost protokolu zodpoveda :  Mgr. Daniel Zatko, PhD., Veduct laboratéril
Déatum: 14.09.2023
Protokol dostane:  Obec Nalepkovo ,

Y/
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Vysledky skidsok
Fyzikalno-chemické parametre
Meracia Medzna Vysledok Skadobna . Vyhldsenie Typ
Skaska  parameter jednotka hodnota skusky metdda Metodicky predpis stladu shudky
. STN 75 7360 (IP N
absorbancia {254nm,1cm) - 0.08 0.007 Spekirofoto 2.15) vyhovuje A
aménne iony {NH4) mg/| 05 0.15 Spektrofoto IP2.34 vyhovuje A
farba mgPtA 20 <h Viz kolor 224 ;%;';)EN IS0 vyhovuje A
dusiénany (NO3) mg/! 50 7.40 ic P 21%%2'15)” SO whowje | A
dusitany (NO2) mg! . <0.05 I P 2”1((,2;:‘15)“ — ; A
chemicka spotreba kyslika STN EN I1SO 8467 (IP .
manganistanom CHSK({Mn) mgl g L oy 2.3) s &
prahova hodnota chuti (TFN) - <1 Senzor. 2 2'2‘1‘!3(292’1)“ =) - A
vodivost mS/m 14.80 Kondukt | STNERESO (P : A
Mn mg 0.05 <0.002 aesicp | P ];323"1‘1%;';‘)5“ whovie | A
prahova hodnota pachu (TON) : <1 Senzor. I 2'2;'6(235” EN : A
pH pri T=11,2°C - - 65 Spektoot | 17627 CIN1S0 : TA
zékal FNU 5 0.75 Nefelometria | " 2'247((?;7'?5" 150 vyhovuje A
Fe mg 02 0.003 aesicP | Pl | whowie | A
teplota vody *C 25 1.2 Teplomer P 627‘3%[ N75 vyhovuje TA
alkalita cetkova- KNK 4,5 mmoll . 0.94 OA Feaba . A
acidita celkova- ZNK 8,3 mmolfl - 0.26 OA IP 2.8 (STN 75 7372) - A
. P 1.25b (STNEN
. Li _ mgfl - <0.005 AES-ICP IS0 11 885) - A
IP 1.28b (STNEN .
Na mgfl 200 336 AES-ICP 150 11 885) vyhovuje A
P 1.24b (STNEN
K mgfl - 0.63 AES-ICP 150 11885) - A
IP 1.26b (STNEN
Mg mg/l - 5.124 AES-ICP 180 11 885) - A
Ca mgl . 20.330 aesicp | "gbffga”;” = ; A
fluoridy (F) mg 15 0.05 ic o 2“%%",‘{5“ O wyhovie | A
chioridy (1) mg/ 100 125 ic i 2“2(‘)?;,';{5“ O whowje | A
sirany {S04) mgfl 250 19.0 Ic P 21%?&%" LY vyhovuje A
hydrogénuhliitany mgfl - 57.36 Vypocet IP 2.8 (STN 75 7374) - A
fosforeénany (PO4) mgf - <0.05 ic Sy 1E)N IS0 - A
. . IP 1.39b (STN EN
Si ako H2Si03 mgfl - 14.06 AES{CP ISO 11885) - A
B ako HBO2 mgf . <0.04 aesice | P 15"{?;:};” IS0 - A
rozpustené latky pri 105°C EE
(membranovy filter 0,45 urn, mg 1000 120 GA SN e | wyhowie | A
Advantec) )
vofny CO2 mg/l - 11.44 Vipotet | IP2.8(STN757374) 5 A
sulfan mgfl - <0.005 Spektrofoto P25 - A
uhliitany mgfl - <3 _ Vypotet 1P 2.8 (STN 757374) 5 A
Za spravnost vysiedhkov zodpoveda : MVDr. Blanka Hatalova, zastupca LVYSM
Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 7 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Mikrobiologické parametre
' Meracia Medzndg | Vysledok SkiSobna — | Vyhlasenle | Typ
e jednotka hodnota__ | skidky motoda | Metodickypredpls | “Sigy | skidky
. ) - o IP7.2b, (STN EN .
Koliformné baktérie _K“TJH 00mi 50 20 Kultivatna F IS0 9308-1) vyhovuje A
. IP 7.4a (STNEN .
Enterokoky KTJHE(.]r.nI 300 6 Kultiva¢na F 15078992 | vyhovuje A t
Escherichia coli KTJHOO0mE 25 16 Kultivagna F L2 Zéébég%m}m | vyhovuje A
* ¥ -
' Pocet Kultivovatefnych . IP7.32,(STNEN i
mikroorganizmov pri 36 °C — ) 58 — 1506222) | : A
Pocet kultivovatefnych N IP7.32{STNEN
‘mikroarganizmov pri 22 °C LSt & L] IS06222) | A
Za spravnost vysledkov zodpoveds : RNCr. Eva Tothova, vedica LMB
Biologické parametre
; Meracla Medzna Vysledok Ski&obna —— .| Vyhlasenie | Typ
e el Jednotka hodnota skosky metéda SIPIESE siladu skigky
Abioseston % | 10 6 Mikroskop L 7157717)12 (P vyhovuje A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 0 Mikroskop AL 7157727;1 1(P vyhovuje A
Mitve organizmy | Jedince/ml 30 0 Mikroskop L) 7153!,727)1 Ul vyhovuje A
Viaknité baktérie (okrem : '
Zelezitych a manganovych Jedince/ml 0 0 Mikroskop AL 7157727;1 UllLS vyhovuje A
baktérii) | '
Mikromycéty Jedince/ml 0 f 0 Mikroskop L ?;5772?;11 (P vyhovuje A
Zelezité a manganové baktérie % 10 0 Mikroskop ALY 715772?;11 s vyhovuje A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : RNDr. Eva Tothova, vedica LMB
Skusobné metody
Skratka metédy Nézov metddy
AES-ICP Atdémova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
GA Gravimetricka analyza
IC lénova chromatografia
Kondukt Konduktometria
Kultivatna Kultivaéna metbda
Kultivaéna F Kuitivaéna metéda po filtracii
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometria Nefelometria
OA Odmerna analyza
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spektrofotometria
Teplomer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizualna kolorimetria
Vypocet Vypolet
Pouiité skratky: P - Interny predpis
Typ skusky: A - akreditovana, N - neakreditovana, T -terénna, § - subdodavka (externa sluzba)
Neistoty merania pre v3etky skidky s0 k nahliadnutu v skdsobnom laboratériu,
* ¥k
Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Zakaznik - objednavatel skisok

Obec Nalepkovo

{meno a adresa) Stredny riadok 384/1, 05333 Nalepkovo DU PR Ata oI L
Odosielatel” Obec Nalepkove, Datum vykonania skagok od: 22.08.2023
Zmiuva / objednavka: 1012023 do: 14.09.2023
Zakazka (Cislo a oznalenie):  23-07231 Datum vyhotovenia protokolu: 14.09.2023
Vzorku odobral: Valko, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke

Lab. &islo vzorky | 23-016371 Protokol o odbere vzorky | VAL/SUR23/22

Oznacenie vzorky | VZ Skolsky F i B

Typ vzorky Vc;dy surové

* Vyhlasenie suladu/nesiladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika a bolo vylvorené na zéklade porovnania vysledkov skusok
uvedenych v tomto protokale s hodnotami uvedenymi vo Vyhlagke MZP & 636/2004 Z.z. z 19.11.2004, ktorou sa ustanovuji poZiadavky
na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnyich vodovodoch, priloha &. 1, tabufka &. 1, 2

= Pri vyhlaseni siladu/nesuladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom.

Vyhlasenie siladu / nesiladu vysledkov skisok s poZiadavkami

Testovana vzorka vody

VYHOVUJE
poZiadavkam Vyhlagky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 636/2004 Z.z., kategdrii A1.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protckol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, ¢ast' protokolu len so suhlasom laboratbria

Uvedené vysledky sa tykajo len testovanej vzorky a nenahradzaj schvalenie skisaného predmetu prislugnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, aka bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informéacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu matl' vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vykonu skisok (okrem terénnych a subdodavok) je toloZné s adresou uvedenou v zahlavi.

SkiZobné zariadenia a meradta boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky skiSok moino do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované s iba pisomne podané reklamacie.

Schvilil a za spravnost protokolu zodpoveda :  Mgr. Daniel Zatko, PhD: Veduci laboratoni

Datum:

14.09.2023

Protokol dostane:  Obec Nalepkovo ,

Tel. +421534424740, +42153 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk

www.elsro.sk
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Vysledky skasok
Fyzikalno-chemické parametre
. Meracia Medzna Vysledok Skudobna L Vyhlésenie Typ
Skirska / parameter jednotka hodnota shigky metdda Metodicky predpis stladu shugky
absorbancia (254nm,icm) - 0.08 <0.005 Spekirafoto | STV 72"f1753;5° 1 wyhowje | A
amonne iony (NH4) mg/l 05 0.06 Spekirofoto IP234 vyhovuje A
farba mgPul 20 <5 Viz kolor 224 ;%;;I)EN = vyhovuje A
dusiénany (NO3) mg! 50 338 ic P 2%3;2‘5“ SO | whowije | A
dusitany (NO2) mg : <0.05 ic o A
chemicka spotreba kyslika STN EN ISO 8467 {IP ;
manganistanom CHSK(Mn} el J =l ) 2.3) vyhovuje A
prahova hodnota chuti (TFN) - <i Senzor. IP 2'2:(5(2%}” EN - A
vodivost mS/m . 2090 Kondukt | STNELZSRCP . A
Mn mg/ 0.05 <0.002 pesicp | P 1,;323"1‘138;;')5"' whoviie | A
prahova hodnota pachu (TON) - < Senzor, > 2.2:6(282T)N EN - A
pH pri T= 11,4 °C - ; 7.4 Spekirofoto | © 62;},,5;;" = - TA
zékal FNU 5 0.41 Nefelometria s 2‘247({?;;'1? 50 vyhovuje A
Fe mgf 02 <0.002 pesice | P }gg",%;‘f” whoviie | A
teplota vody *C 25 114 Teplomer > 6'27%%"" s vyhovuje TA
alkalita celkova- KNK 4,5 mmol . 187 OA e . A
acidita celkova- ZNK 8,3 mmol/l - 0.26 OA iP 2.8 {STN757372) s A
. IP 1.25b (STNEN
Li mgfl - <0.005 AES-ICP IS0 11 885) - A
Na mgh 200 336 aesicp | Pt {%g’;f” vhowije | A
IP1.24b (STNEN
K mgl - 0.69 AES-ICP 1SO 11885) - A
IP 1.26b (STN EN
Mg mgfl - 10.560 AES-ICP IS0 11 885) - A
Ca mgl s 26.870 L R e A
fluoridy (F) mafl 1.5 0.08 Ic o 2'11 ((EgrﬁN = vyhovuje A
chloridy (CI) mg/ 100 1.66 Ic ? 21%?;:‘5“ SO whowje | A
sirany (SO4) mgf 250 172 Ic P 2'"1(‘3;:‘_15)“ O whowie | A
hydrogénuhliitany mofl - 114.14 Vypodet IP 2.8 {STN 75 7374) - A
fosforecnany (PO4) mg/l . <0.05 Ic IP 2.12 ((SA‘EEN IS0 i A
: . IP 1.390 (STNEN
Si ako H2Si03 mg/! - 12.24 AES-ICP 150 11885) - A
B ako HBO2 mgh : <0.04 ags-cp | 10 ERLENISO . A
rozpustené latky pri 105°C
{membranovy filter 0,45 um, mgf 1000 140 GA SINTSTST3 (P | wyhowie | A
Advantec) 213)
vofny CO2 mo/l - 11.44 Vipotet | IP 2.8(STN 757374) . A
sulfan mafl - <0.005 Spektrofoto IP25 - A
uhli¢itany mg/t - <3 Vipocet IP 2.8 (STN 75 7374) - A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : MVOr. Blanka Hatalova, zastupca LVSM

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Mikrobiclogické parametre

Meracla | Medznd |  Vysledok Skagobna Vyhlasenie | Typ

' Metodicky predpis

R CRranstaY jednotka hodnota shuky metéda — | siladu shadky
Koliformné baktérle KTJ/100m 50 2 Kotvatna F | P 720 CTNEN | e | A
IS0 9308-1) yhovu
- IP7.4a, (STNEN .
Enterokoky KTJ100ml 300 10 Kultivaéna F IS0 7899-2) vyhovuje A
] g o, IP7.2b, (STNEN .
Escherichia coli KTJA00mI 25 2 Kultivaéna F ISO 9308-1) vyhovuje A
Pocet kultivovatefnych L IP7.32(STNEN
mikroorganizmov pri 36 °C U _ i - - IS0 6222) i A
Pocet kultivovatefnych Lol IP7.32(STNEN
‘mikroorganizmov pri 22 °C G i % b IS0 6222) | A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : RNDr. Eva Téthova, vedica LMB
Biclogické parametre
i - Meracia Medzna Vysledok Skasobna S Vyhlisenie | Typ
IS parametony jednotka hodnota |  skisky metoda | Metodickypredpls | oy | skagky
Abiosestén % 10 5 Mikroskop S 715 7717)12 (P vyhovuje A
Zivé organizmy Jedince/m| 0 0 Mikroskop S 715 772?)11 (P vyhovuje A
Mrtve organizmy Jedince/ml 30 0 Mikroskop S 25.!,727)11 (P vyhovuje A
Vlaknité baktérie (okrem L) B
Zelezitych a manganovych Jedince/ml a0 0 Mikroskop ST 7157727)“ (P vyhovuje A
baktérii) '
Mikromycéty Jedince/ml 0 0 Mikroskop S 7157 "27}1 Uit vyhovuje A
Zelezité a manganové baktérie % 10 0 Mikroskop Sl 715772?;1 Ly vyhovuje A
Za spravnost vysledikov zodpoveda : RNDr. Eva Tothova, vedica LMB
Skasobné metody - -
Skratka metody Nazov metédy
AES-ICP Atémova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
GA Gravimelricka analyza
IC lénova chromatografia
Kondukt Kondukiometria
Kultivacna Kultivaéna metoda
Kultivaéna F Kultivaéna metoda po filtracii
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometra Nefelometria
OA Odmern analyza
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spekirofotometria
Teplommer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizualna kolorimetria

Vypodet Vpocet

Pouité skratky: IP - Interny predpis
Typ skiky: A -akreditovana, N -neakreditovand, T -terénna, S - subdodévka (externa sluba)

Neistoty merania pre vietky skidky su k nahliadnutiv v skisobnom ‘aboratériu.
£k
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