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Zakaznik - objednavatel skusok
Objednévatel: Obec Nélepkovo . .
{meno a adresa) Stredny riadok 384/1, 05333 Nélepkovo L 2 SR LT LBk
Odosielatel: Obec Nalepkovo, Datum vykonania skugok od: 06.12.2023
Zmluva / objednévka: 1002023 do: 14.12.2023
Zakazka (slo a oznafenie);  23-10734 Datum vyhotovenia protokolu: 14.12.2023
Vzorku odobral; Valko, EL - akreditovany adber Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
Lab. &islo vzorky | 23.023833 Protokol o odbere vzorky | VAL/PV/23/345
Oznaéenie vzorky | Romska osada Pila
Typ vzorky Vody pitné

Vyhlasenie sOladu / nesiladu vysledkov skigok s poZiadavkami
Testovana vzorka vody

VYHOVUJE
poZiadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &. 91/2023 Z.z.

= Vyhlasenie siladu/nesiladu sa uvadza na zéklade poZiadavky zakaznika a bolo vylvorené na zéklade porovnania vysledkov skiSok
uvedenych v tomio protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhiaske Ministersiva zdravotnictva SR €. 91/2023 Z.z. z 13. marca 2023, kiorou
$a uslanovujil ukazovalele a limiing hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manaZment rizik
systému zéasobovania pitnou vodou a manaZment rizik domovych rozvodnych systérmov.

= Pri vyhlaseni stladu/nesiladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom.

Vyhldsenia a upozornenia;

Tento protokof mdze byt reprodukovany iba ako celok, ¢ast' protokolu len so sthlasom laboratoria.

Uvedené vysledky sa tykaju len testovanej vzorky a nenahradzajl schvélenie skidaného predmetu prisiudnym organom,

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laberatérium nezodpoveda za informéacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mal' vplyv na platnost visledkov.

Miesto vykonu skasok (okrem terénnych a subdodévok) je tolozné s adresou uvedenou v zahlavi.

Skosobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle plainych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky ski§ok moZno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceplované a vybavované si iba pisomne podané reklamécie.

Datum: 14.12.2023

Schvalil a za spravnost protokolu zodpoveda :  Mgr. Daniel Zatko, PhD., Vediici Strediska laboratomych pré};
Protokol dostane:  Obec Nalepkavo ,

.
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Vysledky skisok
Fyzikalno-chemické parametre
o Meracia » . Skugohna . [“Vyhlisenle | Typ
Skitska | parameter jednotka Limit Vysledok skidky metéda Metodicky predpis silady skilth
absorbancia (254nm,1cm) - 0.080 0.011 Spektrofato AL 725?1753)60 (w® vyhovuje A
aménne iény (NH4) mg/l 050 <0.01 Spektrofolo IP2.34 vyhovuje A
farba mgPt/| 15.0 <5 Viz kolor | P22 ;%;’;)EN = vyhovuje A
dusicnany (NO3) mg/ 50.0 6.11 c [P 2-‘1(‘,%";‘_15)“ SO whoviie | A
dusitany (NO2) mg/ 050 <0.05 c | PIE g 20 wyhowie | A
vofny chiér (CI2) mgfl 0.30 0.03 Spektrofoto IP6.2.1 vyhovuje TA
chemicka spotreba kyslika ST EN IS0 8467 {IP ]
manganistanom CHSK{Mn) mgA 30 0.50 OA 23) vyhovuje A
prahova hodnota chuti (TFN) - <i Senzor. ® 2'2:6(282}]“ =) - A
vodivost’ mSim 125.0 15.47 Kondukt L) ng ;)a Ll vyhovuje A
Mn mg 005 <0.002 agsice | P | whowe | A
prahova hodnota pachu (TON) - <1 Senzor. P 2'2:6(28;)” Sy - A
pH pri T=8,8°C - 65-95 6.7 Spektrofoto P 6‘21'1}{(3;-;1 2 vyhovuje TA
zakal FNU 50 210 Nefelometria | ' 2‘247(321-7?1?‘ 2 vyhovuje A
Fe mg 0.20 0030 aesice | P ey | whowie | A
teplota °C - 88 Teplomer i 6'27‘%;5; NT75 - TA
Za spravnost vysledkov zodpoveds : MVDr. Blanka Hatalova, zastupca LVSM
Mikrobiologické parametre
Meracia ; Skasobnd ? Vyhlisenie Typ
SkaSka / parameter jednotka Limit Vysledok skifky s Metodicky predpis oy skirihky
Potet koliformnjich baktérit KT4/100m! 0 0 utvatos F | 7120 LN )EN whowje | A
Pocet ¢revnych enterokokov KTJHM00mI 0 0 KutivatnaF | ¥ Ega%gnggFN vyhovuje A
Pocet baktérii Escherichia coli KTJHOOmI ] 0 Kultivagné F 3 rsf)bsz(i?)m )E i vyhovuje A
Pocet kultivovatefnych ] IP7.32(STNEN .
mikroorganizmov pri 36 °C KTJAml 50 0 Kultivatna 150 6222) vyhovuje A
Poéet kultivovatefnych . IP7.32,(STNEN .
mikroorganizmov pri 22 °C KT 1ml 200 1 Kultivatna 1S 6222) vyhovuje A
Clostridium perfringens{vritane 7 iP7.8a, (STNEN .
spér} KTJHM00mI 0 0 Kultivagna F IS0 14189) vyhovuje A
Za spravnost vysledkov zodpoveds : RNDr. Eva Tothova, vedica LMB
Biologické parametre
] Meracia . Skiosobné . Vyhldsenie Typ
Skitka / parameter jednotka Limit Vysledok skagky metéda Metodicky predpis T skiky
Abioseston % 10 5 Mikroskop STN 715.!,717)12 P vyhovuje A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 0 Mikroskop L) 7157727;” P vyhovuje A
Mitve organizmy Jedince/ml 30 0 Mikroskop | STN 7157727)“ P whowie | A
Vlaknité baktérie (okrem
Zelezitych a manganovych Jedince/ml 0 0 Mikroskop EubJud ]z vyhovuje A
baktérii) 17.2)
Tel. +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk veww.elsro.sk
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. M Sh s h T
Shiadka / parameter je:r::tl:li(aa Limit Vistedok skosky m‘:gg:a Motodicky predpis v’; u'f: :: B sk ggpky
Mikromycéty Jedincelm 0 0 Mikroskop | STV 7157727)" P whowie | A
Zelezité a manganové baktérie % 10 0 Mikroskop ) 7157727)11 (P vyhovuje A
Za spravnost vyslediov zodpoved : RNCr. Eva Tothovs, vedica LMB
Skasobné metédy
Skratka met6dy Nézov metédy
AES-ICP Atbmova emisna spekirometria s indukéne viazanou plazmou
Ic I6nova chromatografia
Kondukt Konduktometria
Kultivatna Kultivatna metada
Kullivaéna F Kultivaéné metdda po fillracii
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometria Nefelometria
0A Odmerna analyza
Senzor. Senzarické hodnotenie
Spektrofoto Spekirofotometria
Teplomer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizugna kolorimetria
Pougité skratky: IP — Interny predpis
Typ skudky: A - akreditovans, N - neakreditovan, T - terénna, $ - subdodavka {externa sluzba)
Neistoty merania pre vietky sksky st k nahliadnutiu v skoSobnom laboratériu.
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