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A - akreditované skiska, N - neakreditovand skdSka
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Protokol o skiiSke §.  AR-25-KT-034073-01 I

Nazov a adresa skiiSobného laboratéria: Néazov a adresa zékaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Obec Nalepkovo
Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice Stredny riadok 384/1
ICO: 53 248 376 053 33 Nalepkovo
Pracovisko: SLOVENSKO

Skisobné laboratérium Turéianske Teplice

Robotnicka 820736, 039 01 Turglanske Teplice

tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@etcee.eurofins.com, www.eurofins.sk

Datum prevzatia vzorky: 04.09.2025  Datum vykonania skusky: 04.09.2025 - 12.09.2025 Détum vystavenia protokolu; 12.09.2025

Informécie o0 odbere vzorky:
Datum odberu: 04.09.2025 12:10
Teplota vzorky pri odbere: 14,6 °C
Miesto odberu: Obec Nalepkovo
Vzorku odobral: Marek NiZnik, Eurcfing Environment Tesfing Slovakia s.r.o.
Metéda odberu: 8PP-001 Qdber pitnych vod (A)
Postup odberu: bodova vzorka
Plan odberu: Protokol o odbere &.: MN-04092025-9
Informacie ¢ vzorke: 104-2025-00035933
# Nazov vzorky: Z8 a M8 - kuchya - kohutik
Spbsob uskladnenia: Chladnitka 1°C - 5°C
Material: Pitna voda - hromadné z&sob., viastny zdroj - Minimalny rozbor pdl. Vyhlaska MZSR 91/2023 Z.2.
Mikroblologické skiasky
Parameter Jednotka Povolend hodnota Vysledok merania Neistota Skdfobnidmetéda H SL TS
merania*
VIaknité baktérie ckram Fe a Mn jedincalml <0 0 - STNT757711 v
baktéril
Mikromycéty Jedingedml <0 0 STN 75 7711 v
Zivé organizmy jedince/ml <0 0 STN75 7711 v SA
Mfive organizmy Jedincefm <30 0 STN757711 v SA
Zslezité a manganové bakiérie % <10 0 STNT75 7712 v SA
Abiosestén % <10 1 2%  SINT577M2 v SA
Crevnd anterokoky KTJHO0 m! <0 0 - STN EN SO 7888-2 v SA
Escherichia coli KTJ100 mi <0 0 - STNENISO v SA
9308-1:2015
Koliformné balkdérie KTJ/100 ml <0 0 . STNENISO v SA
9308-1:2015
Kultivovateiné mikroorganizmy pri KTJfml =200 6 15%  STNENISC 6222 v SA
22°C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTJiml <50 8 13%  STNEN(506222 v SA
36°C
Fyzikalne a chemickeé skisky
Parameter Jednotka Povolend  Vysledok merania Neistota  Princip Skigobna metdda H SL TS
hodnota merania*
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Fyzikdine a chemické skasky

Parameter Jednotka Povolend Vysledokmeranla  Neistota  Princip Slaidobnéa metéda H SL TS
hodnota merania®
Ambnne idny mgll max, 0,5 <0,02 - Spektrofctometia  STN IS0 7150-1 VvV TR A
(UVAIS)

Dusicnany mgA max, 50 641 0% ICEC LS-PP-CH-80 v TR A
Dusitany mgi max, 0,5 <0,026 - IC-EC LS-PP-CH-80 VvV TR A
Chemickd spotreba kyslika mgil max, 3 13 10%  Titrdcia LS-PP-CH-5 vV TR A
manganistanom

Mangén {Mn}) ugh <50 <5 - ICP-OES STNENISO 11885 v TR A
pH 6,595 7.62 0,08  Potenciometria LS-PP-CH-15 Vv TR A
Vedivost pri 20°C mSim may, 125 14,11 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 v TR A
Volny chisr mgl max, 0,3 0,22 20%  Spekirofotometia PP INO.M.070/B (TM} Vv NZ A
Zelezo (Fe) mgfl 50,2 <0,01 - ICP-OES STNENISO 11885 vV TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) <0,080 <01 5 Spekirofolometia 3PP INO.M.154 vV - SA
Farba mgi Pt s15 <2 5 Spekirofotometria 3PP INO.M,051 vV - SA
Pach - Prijatefny ** - Senzorické analyza STN EN 1622 - - 8A
Zékal FNU <5 0,19 2% Nefelometria 8PP INO.M.052 Vv - BA

Posudenie sdladu [ nesdladu

Visledky merani sledovanych mikrobiologickych a biologickyeh parameltrov analyzovanej vzorky vody si v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podra
Vyhlasky Ministerstva zdravoinictva SR £.91/2023 Z 2. z 13.marca 2023, kiorou sa ustanovu]d ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri
menitorovani pitnej vody, manaZment rizik systému zésobovania pitnou vodou & manaZment rizfk domovych rozvodnych systémov.

Vysledky merani sledovanych fyzikéinych a chemickych parametrov analyzovanej vzorky vody si v silade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality pitnej vody podfa
Vyhl4Sky Ministerstva zdravetnictva SR &.91/2023 Z.2. z 13.marca 2023, kierou sa ustanovuji ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitne] vody a kvality teplej vody, postup pri
menitorovani pitnej vady, manaZment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manaZment rizlk domovych rozvodnych systémov.

Konétatovanie{nia) siladu / nesiladu so Specifikiciou (alebo poZiadavkami) vychédza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozs(reni neistotu vysledkov merani, na ktorych
je zaloZené rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2013.
Posidenie stladu / nesGladu nie je moZné zamiedaf za vysledky postidenia zhedy vykonané inSpekénym alebo certifikaénym orgdnom,

Vysvetlivky: H - hodnotenie TS - typ skisky
V - vyhowuje A - akreditovana ski3ka vykonand vo viastnom ska3obnom laboratériu
NE - nevyhovuje N - neakreditovana skii3ka vykonana vo vlastnom skaSobnom laboratdriu

{A) - akreditovany odber
SA) - akreditovany odber vykonany subdodavatelsky
PP - Standardny pracovny postup
ND - danou metddou nedetekovatené
LOQ, LQ — medza stanovenie melbdy
KTJ - keldniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné mnoZsivo
m - najvy3sia povolen hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni
M, ¢ - "M" je najvyi3ia povolend hodnota pre podet vzoriek "c" z 5 pri piatvzorkovom hodnotent
* - roz8irend neistota merania - odberu vzorky a analyzy - urfena s koeficientom roziirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%). Ak vzorku odobral zAkaznik,
neistola odberu nie je k dispozicii.
- roz5irand neistota uvedend v % vyjadruje neistotu 2 vysledku merania.
** . Prijatelndfy pre spotrebitefov a bez abnorméinych zmien
5L - laboratdrium vykondvajlice skiSku: N2-Nové Zamky, TR-Turtianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-Trebifov

SA - akreditovand skiSka vykonana subdodévatelsky
SN - neakreditovand skddka vykonand subdodavatelsky
{TM} - skiSanie mimo laboratoria u 2akaznika
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Prehlésenle:  Laboratdrium nezodpoveda za informécie dodané zékaznikom {#), kioré mbZu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskylol zakaznik, vysledky sa
vztahuju ku vzorke, lak ako bola do laboratéria prijata. Meradl4 a meracie zariadenia poudité na skiisky boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych
metrologlekych predpisov, Vissledky sa tykejd iba predmetu skiSok a nenahradzajl iné dokumenty napr. spravneho charakteru. Viystedok oznadeny v lomto
protokele ake neakreditovand skudka nie je predmetom akrediticie. Viysledok oznadeny v tomto protokole ako subdodévka je vysledkom merania
subdodévatela na zéklade kontraktu. Protokol mb2e byt reprodukavany ten vo farebnej verzii, vritane v8lefovania do propagaénych materidlov ato len s
pisomnym sdhlasom skii$obného laboratéria a v rozsahu tohte sOhlasu, Akékolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie kpii Casti skiSobného protokolu je
nepovolend a takylo protokol sa slAva aulomaticky neplatnym. Overenie pravostl a Oplnosti protokolu je moZné na zéklade Ziadosti vykonat na pracovisku
skuSobného laboratéria, kioré je uvedend v zahlavi protokelu - Nazov a adresa skiSobného laboratéria® Laboratérium je akredilované SNAS, ktory je
signatirom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratéri.

Vysledky analyz elekironicky validoval(i):
Mgr. Iveta Zaborska
Odbomy pracovnik

Vyhotovil: Lenka Bahmer

Protokol o skaske schvalit:
Mgr. Iveta Zdborska

Overenie ptatnosti dokumentu QOdbomy pracovnik

Hilke
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