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Protokol o skiske ¢.

AR-25-KT-003671-01

LARRQTRT RN

Nazov a adresa skidSobného laboratéria:
Eurofins Envircnment Tesling Slovakia s.r.0.
Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice
ICO: 53 248 376
Pracovisko:
Skugobné laboratérium Turgianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turgianske Teplice
tel: 043/490 1562
RegistrationEnviroSK@etcee.eurofins.com, www.eurofins.sk

Nazov a adresa zakaznika:
Obec Nalepkovo
Stredny riadok 384/1
053 33 Néalepkovo
SLOVENSKO

D4tum prevzatia vzorky; 30.01.2025

Détum vykonania skasky: 30.01.2025 - 10.02.2025

Datum vystavenia protokolu: 10.02.2025

Informécie o odbere vzorky:

Datum cdberu: 30.01.2025 10:50

Teplota vzorky pri odbere: 58°C

Miesto odberu: Obec Nalepkovo

Vzorku odobral: Rébert KiSidai

Metoda odberu: $PP-001 Odber pitnych vod (A)

Postup odberu: bodova vzorka

Pian odbenu: Protokol 0 odbere &.: RK-30012025-4

Informacie o vzorke: 104-2025-00003200
# Nazov vzorky: Romska osada Pila- vydajnik vody

Spdsab uskladnenia: Chladniéka 1°C - 5°C

Material: Pitna voda - hromadné zasoeb., rezvodna siet - Minimalny rozbor pdl. Vyhladka MZSR 91/2023 Z.z.
Mikrobiologické skasky
Parameter Jednotka Povolena hodnota Vysledok merania Neistota  Skodobnimetéda H SL TS

merania*
VIdknité baktérie okrem Fe a Mn jedince/mi <0 0 - STNT5 7711 v SA
baktérii
Mikromycéty jedince/mi <0 0 STN 757711 v SA
2ivé organizmy jedince/ml =0 0 STNT5771 v SA
Mfive arganizmy jedince/mi <30 0 STNT5 7711 v SA
Zelezité a manganové baktérie % <10 0 STN 757712 v SA
Abiosestdn % =10 2 29% STN757712 v SA
Crevné enterokoky KTJA00 mi <0 0 STNENISOT899-2  V SA
Escharichia coli KTJHM00 mil <0 0 STNEN ISO ) SA
9308-1:2015
Koliformné baktérie KTJ/100 mi <0 0 . STNENISO v SA
8308-1:2015
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KTHml <200 14x 10" 15%  STN EN ISO 6222 v SA
22°C
Kultivovatelné mikrocrganizmy pri KTJiml <50 6 13%  STNEN SO 6222 v SA
38°C
Fyzikalne a chemické skisky
Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania  Neisteta  Princip Skidobna metdda H SL TS
hodnota marania*
Aménne iGny mgfl max, 0,5 <0,02 Spektrofotometria ~ STN (50 7150-1 Vv TR A
(UVAIS)

Protokol o skuske €. AR-25-KT-003671-01

Strana 173




&S eurofins

SN

e

=

K

0

§SNAS

Environment Testing ’,’//\‘/-’:‘::: Reg. No. 749/S-406
“oefyloba™
Fyzikélne a chemické skasky
Parameter Jednotka Povolena Vysledok merania  Neistota  Princip Skadobnd metdda H SL TS
hodnota merania*
Dusignany mgfl max, 50 617 10% IC-EC LS-PP-CH-80 ™ A
Dusitany mg| max, 0,5 <0,026 - IC-EC LS-PP-CH-80 vV TR A
Chemicka spotreba kyslika mgl max, 3 1,1 10% Titréicia LS-PP-CH-5 vV TR A
manganistanom
Mangén (Mn) pgh S50 <5 . ICP-OES STNEN ISO 11885 Vv TR A
pH 6,595 71 0,06 Potenciometria LS-PP-CH-15 v TR A
Vodivost pri 20°C mSim max, 126 10,84 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 v TR A
Voloy chlgr mgfl max, 0,3 0,28 20% Spektrofotometria  $PP INO.M.O7G/B (TM) V NZ A
Zelezo {Fe) mafl <0,2 0,018 22% ICP-OES STNEN ISO 11885 V TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) 0,080 0,010 % Spektrofotometria  SPP INO.M.154 v - SA
Farba mag/l Pt 515 <2 - Spektrofotlometria  SPP INO.M.051 v - S8A
Pach - Prijatelny ** - Senzoricka analyza STN EN 1622 ..
Zakal FNU <5 0.48 2%  Nefalometria 5PP INO.M.052 vV - SA

Posidonie suladu / nestladu
Vysledky meran( sledovanych mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovanej vzoriy vody st v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podla

Vyhladky Ministerstva zdravotnictva SR £.91/2023 Z.2. z 13.marca 2023, kiorou sa ustanovujl ukazovatele a limitné hodnoty kvafity pitnej vody a kvality teple] vody, postup pri

manitorovan| pitnej vody, manaZment nzlk systému zésobovania pitnou vodou a manaZment rizik domovych rozvodnych systémov.

Vysledky merani sledovanych fyzikalnych a chemickych paramelrov analyzovanej vzorky vody sd v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality vody podfa Vyh'a3ky
Ministerstva zdravotniciva SR £ 91/2023 Z.z. z 13.marca 2023, ktorou sa ustanovujit ukazovatele a fimitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vady, postup pri
monitorovani pitnej vody, manaZment nzlk systému zsobovania pitnou vodouw a manaZment rizik domovych rozvodnych sysiémov.

Konstatovanie(nia) siladu / nestladu so Specifikéciou (alebo potiadavkami) vychédza z 85% pravdspodobnosti pokeytia pre rozdirend neistotu vysledkov merani, na ktorych

j& zaloZené rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-GB:09/2019.
Posidenie suladu / nesuladu nie je moZné zamiedat za vysledky posidenia zhody vykonané indpekénym alebo cerlifikaénym orgdnom.

Vysvetlivigy:

Prehlasenie:

Protokol o skike & AR-25-KT-003671-01

TS - typ skisky

A - akreditovand ski2ka vykonana vo viastnom skiSobnom laboratdriu

N - neakred tovand ska&ka vykonand vo viastnom skiSobnom laboratériu
SA - akreditovand skika vykonand subdodavatelsky

SN - neakreditovana ski8ka vykonana subdodavatelsky

{TM) - skii3anie mimo laboraldria u zakaznika

H - hodnolenie
V - vyhovuje
NE - nevyhovuje
(A} - akreditovany odber
SA) - akreditovany odber vykonany subdodévatelsky
PP - Standardny pracovny postup
ND - danou metédou nedetekovatelné
LOQ, LQ - medza stanovenie metddy
KTJ - koldniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnuiné mnoistvo
m - najvy3ia povolena hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni
M. c - "M" je najvysSia povolena hodnota pre pocet vzoriek "c” z 5 pri pétvzorkovom hodnoteni
* - roz3irend neistota merania - odberu vzorky a analyzy - uréana s koeficientom roz3irenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%). Ak vzorku odobral zékaznik,
neistota odberu nie je k dispozicii.
- roz3irena neislota uvedend v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
** - Prijatefna/y pre spotrebilelov a bez abnormalnych zmien
SL - laboratérium vykonavajics skudku: NZ-Nové Zamky, TR-Turéianske Teplice, RK-RuZzomberck, TV-Trebifov

Laboratdnum nezodpoveda za informacie dodané zakaznikom {#), kioré m6Zu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskytol zakaznik, vysledky sa
vztahuji ku vzorke, tak ako bola do laboratdnia prijata. Meradla a meracie zariadenia pouité na skasky boli kalibrované alebo overeng v zmysle platnych
medrologickych predpisov. Vysiedky sa tykaju iba predmetu skiSok a nenahradzajl iné dokumenty napr, spravneho charakteru. Vysiedok oznadeny v tomto
protokole ako neakreditovan4 skika nie je predmetom akreditacie. Viysledok oznaceny v tomto protokole ake subdodévka je vysledkom merania
subdodévate’a na z&klade kontraktu. Protokol mdZe byt reprodukovany len vo farebnej verzii, vratane vélefiovania do propagaénych materidlov atolen s
plsomnym suhiasom skuSobnéhe laboratdria a v rozsahu lohto sthlasu. Akékolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie képil Easti skdSobného protokolu je
nepovolené a takyto protokol sa sliva automaticky neplatnym, Overenie pravosti a Gpinosti protokotu je moZné na zaklade Zadosli vykonat na pracovisku
ski3cbného laboratdria, kioré je uvedené v zahlav! protokolu - ,Nazov a adresa skd3obného laboratdria” Laboratérium je akreditované SNAS, kiory je
signatarom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie iaboratoril,
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Vysledky analyz elektronicky validoval(i).
Mgr Ivela Zaborské

Odbomny pracovnik
Vyhotovik: Vikidria Uzsakova .
Protokol o skiiske schvalil:

Mgr. tveta Zaborska

Overenie platnosti dokumentu Odbomy pracovnik

Hodrde

Protokol o skidke &, AR-25-KT-003671-01 Strana 373
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Protokol o skuske &.  AR-25k7-00367201 ||| NIV
N&zov a adresa skusobného laboratéria: Nézov a adresa zdkaznika:

Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Obec Nalepkovo

Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice Stredny riadok 384/1

ICO: 53 248 376 053 33 Nalepkovo

Pracovisko: SLOVENSKO

Ski$abné laboratérium Turéianske Teplice

Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice

fel: 043/490 1562

RegistrationEnviroSK @etcee.eurofins.com, www.eurofins.sk

Datum prevzatia vzorky: 30.01.2025  Datum vykenania skasky: 30.01.2025 - 10.02.2025

Datum vystavenia protokolu: 10.02.2025

Informécia o adbere vzorky:

Batum odbery; 30.01.2025 11:20

Teplota vzorky pri odbere: 78°C

Miesto odberu: Obec Nalepkovo

Vzorku odebral; Rébert Kigidai

Metdda odberu: $PP-001 Odber pitnych vod (A)

Postup odberu: bodova vzorka

Plan odberu: Protoko! o odbere €.; RK-30012025-5

informécie o vzorke: 104-2025-00003201
# Nazov vzorky: Pritok do vodojemu Pila

Sposob uskladnenia: Chladnicka 1°C - 5°C

Materidl: Surova voda
Mikrobiglogické skadky
Parameter Jednotka Povolend hodnota Vysledok merania Neistota  SkuSobnimetéda H SL TS

merania*
Bezfarebné bi¢ikovce jedince/ml 0 STNT577T11 SA
Viaknité baktérie okrem Fe a Mn jedince/ml 0 STN75 7711 SA
baltérii
Mikromycéty jedince/ml 0 STNTG 7711 SA
Zivé organizmy jedince/ml max, 10 0 STN 757711 v SA
Mitve organizmy jedince/ml 0 STN 757711 SA
Zelezilé a manganové bakiérie % ] STN 757712 5A
Abioseston % 1 29%  STNTST712 SA
Crevné enterokoky KTJM00 mi max, 300 3 18% STN EN ISO 7899-2 v SA
Escherichia coli KTJHO0 mi max, 25 0 STNENISO v SA
9308-1:2015
Koliformné baktérie KTJH00 mi max, 50 2 23%  STNENISO v SA
9308-1:2015
KultivovateTné mikroorganizmy pri KT Mol 96x 10’ 15%  STNEN IS0 6222 SA
22°C
Kultivovatelné mikroorganizmy pri KT Jfml 3.7x10" 13%  STNENISO 6222 SA
36°C
Fyzikdlne a chemické skasky
Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania Neistota  Princip Skdgobné metdda H SL TS
hodnota merania®

Alkalita celkova (KNK 4,5} mmolA 086 13% Titrécia STNEN IS0 99631 TR A
Protokol o skidke €. AR-25-KT-003672-01 Strana 173
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Fyzikiine a chemické sk(sky
Parameter Jednotka Povolend Vysledok merania Neistota  Princip Skusobnd metéda SL TS
hodnota merania*
Amébnne idny mgll max, 0,5 <002 - Spekirofotometia  STN 1SO 7150-1 TR A
{UVNVIS)
Dusiénany mg/| . 6,09 10%  IC-EC LS-PP-CH-80 TR
Dusitany mg/l - <0,026 . IC-EC LS-PP-CH-80 TR A
Chemické spolreba kysilka mgfl max, 3 0.8 20% Titracia LS-PP-CH-5 TR A
manganistanom
Mangan {Mn) pgl max, 50 <5 : ICP-OES STN EN ISO 11885 TR A
pH - 6,82 0,06 Potenciometria LS-PP-CH-15 TR A
Vodivost pri 20°C mim . 10,42 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 TR A
Zelezo (Fe) mgfl max, 0,2 0,028 22%  ICP-QES STN EN ISO 11885 TR A
Absorbancia (254 nm, 1 cm) max, 0,08 0,010 % Spektrofotomelria  SPP INO.M.154 SA
Farba mg/l Pt max, 20 <2 . Spekirofotometia 3PP INO.M.051 SA
Pach - Prijatelny ** - Senzorickd analyza STN EN 1622 SA
2ékal FNU max, 5 0,52 2% Nefelometria 8PP INO.M.052 SA

Postidenie suladu / nestladu

Vysledky merani sledovanych mikrobiologickych a biologickych parametrov analyzovane; vzorky vody s v silade s limitnymi hodnotami na kvalilu surovej vady pre kategoriuv

A1 podra Prilohy &1, Vyhlagky M2P SR &. 3564/2023, klorou sa meni a dopliia vyhi 636/2004 Z z., ktorou sa ustanovuji poZiadavky na kvafity surovej vody a na sledovanie
kvality vody vo verejnych vodovodoch.
Vysledky merani sledovanych fyzikdinych a chemickych parametrov analyzovanej vzorky vody si v silade s limitnymi hodnotami ukazovatefov kvality surovej vody kategérie
A1 podfa Prilohy €.1 Vyhlagky MZP SR E. 354/2023_ ktorou sa menl a dopliia vyhl 636/2004 Z.z., kiorou sa ustanovujli poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie
kvality vody vo verejnych vodovodoch.

Ken3tatovanie{nia) suladu / nesiladu so Specifikdciou (alebo poZiadavkami) vychadza z 85% pravdepadobnosli pokrytia pre rozSirend neistotu visledkov merani, na ktorych

je zaloZené rozhodovacie pravidio v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2018.
Posidenie suladu / nestladu nie je moZné zamieiial za vysledky posidenia zhody vykonané inSpakénym alebo cerlifikadnym organom.

Vysvetlivky:

Prehlasenie;

Protokol o skiidke €. AR-26-KT-003672-01

H - hodnotenie
V- whowje
NE - nevyhovuje
(A) - akredilovany odber
SA) - akreditovany odber vykonany subdodavatelsky
PP - Standardny pracovny posiup
ND - danou metédou nedetekovatelne
LOQ, LQ - medza stanovenie metddy
KTJ - koldniu tvoriaca jednotka
NM - nevyhnutné mnoZstvo
m - najvy3Sia povolena hodnota pri jednovzorkavom hodnoteni

TS - typ skissky

A - akreditovana skudka vykonana vo viastnom skiSobnom laboratériu

N - neakreditovana sk(3ka vykonand vo viastnom ski$obnom laboratriu
SA - akredilovana skuska vykonana subdodavatelsky
SN - neakreditovana skidka vykonana subdodévatelsky
(TM) - ski3anie mimo laboratdria u zékaznika

M, ¢ - "M" je najvy33ia povolena hodnota pre pocet vzoriek "c" z 5 pri patvzorkovom hodnoteni

* - roz§iren4 neistota merania - odberu vzorky a analyzy - uréena s koeficientom rozdirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%). Ak vzorku odobral zakaznik,

neistota odberu nie je k dispozicii.

- roziirend neistota uvedend v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.

** . Prijatelné/y pre spotrebitelov a bez abnommainych zmien

SL - laboratdrium vykondvajlice skusku; NZ-Nové Zamky, TR-Turtianske Teplice, RK-Ruomberok, TV-TrebiSov

Laboratérium nezodpoveda za informécie dodané zAkaznikom (#), ktoré mbZu mat vplyv na platnost vysledkov. Ak vzorku poskyte! zékaznik, vyslediy sa
vztahujl ku vzorke, tak ako bola do laboratéria prijatd. Meradla a meracie zariadenia pouZité na skisky boli kalibrované aleboe overené v zmysle platnych
metrologickych predpisov. Viyslediy sa tykajl iba predmetu skuSok a nenahradzaju iné dokumenty napr. spravneho charakieru. Vysledok oznageny v tomto
protokole ako neakreditovana sko$ka nie je predmetom akreditacie. Viysledok oznadeny v lomto protokole ako subdoddvka je vysledkom merania
subdodavatela na zaklade kontraktu. Protokol méZe byt reprodukovany len vo farebnej verzii, vratane vileficvania do propagadnych materidlovatolen s
pisomnym sithlasom skasobného laboratdria a v rozsahu tohto sdhlasu. Akékolvek pozmefiovanie, vyhotovovanie kdpil éasti skiSobného protokolu je
nepovolend a takyto protokol sa stava automaticky neplatnym. Overenie pravosti a Gplnosti profokolu je moZné na zdklade Ziadosti vykonat' na pracovisku
skasobného laboratéria, kioré je uvedend v zahlavi protokolu - Né&zov a adresa skiSobného laboratéria® Laboratdrium je akreditované SNAS, ktory je
signatdrom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditacie laboratdrii.
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Vysledky analyz elektronicky validoval(i):
Mgr. Iveta 2aborska
Odbomny pracovnlk

Vyhotovil: Viktdria Uzsakova
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Cverenie platnosti dokumentu
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Protokol o skiéke € AR-25-KT-003672-01

Protokol o skigke schvalil:
Mgr. Iveta Zaborska
QOdbomy pracavnik

Hodke
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